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INTRODUCAO / PREMISSAS DO PROJETO
OBJETIVO

O presente documento tem como finalidade estabelecer as condi¢des gerais e especificas que deverdo
ser rigorosamente seguidas na execugdo da AMPLIACAO E.E.B FRANCISCA PINTO
MARQUES, localizada no distrito IPU MAZAGAO, ITAPIPOCA-CE. Seu principal objetivo é
definir as normas técnicas, metodologias construtivas e processos necessarios para assegurar a
qualidade, seguranga e eficiéncia na execugdo dos servicos, garantindo que todas as etapas sejam
conduzidas de acordo com os padrdes exigidos pelas normativas vigentes.

Essas especificagdes acompanham os elementos graficos dos projetos e seus respectivos
detalhamentos, servindo como diretriz para os profissionais envolvidos na obra, tais como
engenheiros, arquitetos, projetistas, técnicos, mestres de obra e operarios. Além disso, os demais
documentos que compdem o projeto executivo — especificagdes gerais, especificacies
particulares, elementos grificos dos projetos complementares e demais recomendagdes técnicas
— sdo partes integrantes deste projeto e devem ser utilizados de maneira conjunta e complementar.

A observéncia rigorosa de cada um desses elementos ¢ essencial para garantir:

* Qualidade e durabilidade da construciio — assegurando que os materiais, processos e
técnicas empregadas estejam alinhados com as melhores préticas do setor;

* Seguranga na execucio dos servigos — prevenindo falhas estruturais e acidentes, garantindo
0 cumprimento das normas técnicas e de seguranca do trabalho;

» Eficiéncia e sustentabilidade — promovendo o uso racional dos recursos, a redugdo de
desperdicios e a adogdo de solugdes construtivas que minimizem impactos ambientais:

 Fidelidade ao projeto original — garantindo que a execugdo da obra respeite as diretrizes e
especifica¢des definidas nos documentos téenicos.

Além disso, este documento visa minimizar duvidas na interpretagdo dos projetos, padronizar os
procedimentos de execugdo e auxiliar na fiscalizagéo e controle dos servigos, garantindo que todas as
intervengdes sejam realizadas conforme as exigéncias normativas e melhores praticas da engenharia
e arquitetura.

METODOLOGIA ADOTADA

Para a elaboragdo do projeto que servira de base para a execugdo dos servigos, foram seguidas as
seguintes etapas principais:

Visita Técnica e Levantamento de Dados

Nesta fase, foi realizada uma vistoria detalhada no local da obra, com o objetivo de coletar
informagdes essenciais sobre a edificagio existente e o terreno. Esse levantamento abrangeu aspectos
como:

» Condigdes estruturais da edifica¢do — avaliagio do estado de conservagio dos elementos
construtivos, como fundagdes, alvenarias, lajes e coberturas;
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« Infraestrutura disponivel — analise da rede elétrica, hidraulica, de drenagem, iluminacéo
publica, acessibilidade e vias de acesso;

» Topografia e geotecnia do terreno — identifica¢io de caracteristicas como declividade, tipo
de solo, capacidade de suporte e necessidades de movimentagdo de terra;

¢ Condigdes ambientais e climaticas — estudo das condigdes de insolagdo, ventilagdo e
influéncia de agentes externos, como chuvas e ventos predominantes;

e Aspectos legais e normativos — verificagio da conformidade com os regulamentos
municipais, estaduais e federais, incluindo normas urbanisticas e ambientais.

A partir desses dados, foram analisadas alternativas tecnicamente viaveis para adaptar o projeto as
condigdes existentes, buscando otimizar recursos e melhorar a funcionalidade do espago.

Andlise de Viabilidade do Terreno

Essa etapa compreendeu estudos técnicos para avaliar se a localizag@o do terreno atende as
exigéncias do projeto, considerando fatores como:

* Topografia e movimentagiio de terra necessaria — determinagdo da necessidade de cortes e
aterros para nivelamento da area;

» Drenagem e escoamento de dguas pluviais — avaliagfo do sistema natural de escoamento e
necessidade de drenagem artificial;

= Acessibilidade e circulagio — estudo da facilidade de acesso ao terreno e do fluxo de
pedestres e veiculos na regido;

* Infraestrutura de redes — disponibilidade de redes publicas de abastecimento de agua,
energia elétrica, esgoto e telecomunicacdes;

* Compatibilidade ambiental e urbanistica — conformidade com as normas de uso e
ocupagdo do solo e eventuais restri¢des ambientais.

Estudo de Demanda e Capacidade de Desenvolvimento

Foram realizados estudos para dimensionar a necessidade de ampliagio e requalificacdo da
edificagdo, considerando fatores como:

» Populagio atendida e crescimento projetado — levantamento da demanda atual e futura
para dimensionamento adequado da infraestrutura;

o Capacidade da estrutura existente — anélise da possibilidade de aproveitamento e reforgo
da estrutura atual:

* Adequagiio 4s normas de acessibilidade e seguranca — verificagio de exigéncias
normativas para garantir que a edificagéio esteja acessivel a todos os usuarios.

A metodologia adotada teve como principio garantir que todas as etapas do projeto fossem
planejadas com base em critérios técnicos sélidos, assegurando que a obra seja executada dentro dos
padrdes exigidos de qualidade, seguranga e funcionalidade.

Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, hoises Eml@s&ﬂ[ﬂsmnﬂ (88) 3631-5950
Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil Engmﬂmré’(rvll itapipeca@itapipoca.ce.gov.br
CNPJ): 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 CREA—WE www.itapipoca.ce.gou.br



T —— ol

&
PREFEITURA DE 1=

Itapipoca \

0552

Pra frente. pra gente \3. .‘.‘:.‘J}‘.‘ﬁ-.g,/

",

ELEMENTOS DO PROJETO

Os projetos que compdem esta requalificagdio e ampliagio foram elaborados de maneira integrada,
contemplando as seguintes disciplinas: :

L. PROJETO ARQUITETONICO

Responsavel pela defini¢io da distribuigdo dos espacos, garantindo funcionalidade, conforto e
harmonia estética. Inclui o estudo das circulagdes, setorizagdo de ambientes, iluminagéo, ventilagéio e
acessibilidade, assegurando um ambiente adequado para os usuarios.

II. PROJETO EXECUTIVO

Retine todos os detalhes técnicos necessérios para a execugo da obra, incluindo plantas. cortes,
elevagdes e especificagdes de materiais. Fornece diretrizes claras para a correta aplicagdo dos
elementos projetados.

III. PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Atende aos critérios estabelecidos pela ABNT NBR 9050, garantindo que a edificacdo seja acessivel
a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Contempla elementos como rampas, sanitarios
adaptados, sinalizago tétil, corriméos e demais dispositivos inclusivos.

IV. PROJETO DE COBERTA

Define os materiais e sistemas construtivos da cobertura, garantindo protegdo contra intempéries,
isolamento térmico e durabilidade. Inclui ainda solugdes para drenagem e capta¢do de dguas pluviais,
prevenindo infiltragdes e outros problemas estruturais.

V. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

Abrange o dimensionamento da rede elétrica, incluindo circuitos, iluminagao, tomadas, quadros de
distribuigéo, aterramento e dispositivos de protegio. Assegura conformidade com as normas técnicas
vigentes, garantindo seguranca e eficiéncia energética.

ESPECIFICACOES DO PROJETO

Todos os projetos mencionados encontram-se anexados a este documento, contendo informagdes
detalhadas sobre os materiais, métodos construtivos, critérios de controle de qualidade e requisitos
normativos aplicdveis a execugéo dos servigos.

A observéncia criteriosa das especificagdes é indispensavel para garantir que a obra seja concluida
conforme os padrdes exigidos, proporcionando seguranca, durabilidade, conforto e eficiéncia a
edificacédo.

1.0 ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1 CP-01 ADMINISTRACAO DE OBRA

A administragéo de obra ¢ uma atividade fundamental para o bom andamento do projeto. Envolve o
gerenciamento de recursos, prazos e orcamentos, além da coordenagdo entre os diversos envolvidos
na obra, como engenheiros, operérios e fornecedores. A gestdo eficiente garante que a obra seja
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concluida dentro dos parametros estabelecidos, com seguranga e qualidade, além de possibilitar a N
resolucéo rapida de problemas imprevistos.

2.0 FUNDACAO E ESTRUTURAS
2.1 C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m

A escavagio manual de solo de 1? categoria até uma profundidade de 1,50 metros é realizada para
preparar o terreno para as fundagdes. Esse tipo de escavagdo é adequado para solos mais moles e
estavel, sendo crucial para garantir a estabilidade das fundagdes e evitar problemas futuros, como
recalques.

2.2 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG

O apiloamento € o processo de compactagio do solo utilizando um mago de 30 a 60 kg. Esse
procedimento € importante para garantir a estabilidade do solo e a resisténcia das fundagdes,
prevenindo o deslocamento ou afundamento do terreno ao longo do tempo.

2.3 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

O lastro de concreto regularizado com espessura de 5 cm € aplicado para nivelar a superficie antes da
construcdo da fundagdo. Ele serve para criar uma base estavel e uniforme, melhorando a aderéncia
do concreto das fundagdes e garantindo maior durabilidade e resisténcia a estrutura.

2.4 C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

A alvenaria de embasamento, feita com tijolos cerdmicos e argamassa de cimento e areia (na
proporgdo 1:4), oferece uma estrutura sélida e resistente. Ela ¢ importante para suportar a carga das
paredes e distribuir o peso para a fundagao, garantindo a estabilidade da construgéo.

2.5 C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO

O aterro com compactagdo manual sem controle e com material adquirido é utilizado para preencher
e nivelar o terreno. Esse processo € importante para garantir que a fundaco tenha uma base firme e
compactada, prevenindo movimentos indesejados do solo.

2.6 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X

A forma de tdbuas de 1" de 3 qualidade para fundagdes ¢ usada para moldar o concreto das
fundagdes. As formas sao essenciais para manter a geometria das fundagdes e garantir que o concreto
tenha a espessura € 0s contornos necessarios.

2.7 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

O concreto para vibragdo, com resisténcia caracteristica a compressio (FCK) de 30 MPa, é utilizado
para garantir uma fundagéo robusta e duravel. A vibragdo durante o langamento ajuda a eliminar
bolhas de ar, garantindo maior compacta¢io e resisténcia ao concreto.

2.8 C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60

A armadura de ago CA 50/60 ¢ utilizada para reforgar o concreto, proporcionando maior resisténcia e
durabilidade a estrutura. Ela é fundamental para prevenir fissuras e aumentar a capacidade de carga
das fundagdes.
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2.9 C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO

O langamento e aplicagdo de concreto com elevagdo envolvem a utilizagdo de equipamentos
especializados para garantir que o concreto seja colocado na altura desejada, com a devida
compactagdo. Este processo € crucial para garantir que as fundagdes estejam adequadamente
moldadas e niveladas.

3.0 IMPERMEABILIZACAQO
3.1 C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m?

A impermeabiliza¢do com emulsio asfaltica é aplicada para evitar infiltragdes de d4gua nas fundagdes
e outros elementos da construgdo. Esse processo protege as estruturas contra os danos causados pela
umidade, aumentando a vida 1til da obra e prevenindo problemas como mofo e corrosio.

4.0 PISOS
4.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO

O piso morto de concreto com FCK de 13,5 MPa serve como uma camada base para o acabamento
final do piso. Ele garante a estabilidade e a resisténcia do piso, além de atuar como uma base para o
assentamento de outros tipos de pisos, como cerdmicas ou porcelanatos.

4.2 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(INTERNO)

O piso industrial natural, com espessura de 12mm, ¢ uma solugio robusta para dreas de alto trafego,
como galpdes e fabricas. O polimento garante um acabamento estético, além de facilitar a limpeza e
a manutengdo do piso.

4.3 C3410 CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO

A calgada de protegéo em cimentado com base de concreto oferece seguranca e acessibilidade ao
redor da obra. Ela serve para proteger os pedestres e delimitar a drea construida, garantindo que o
acesso a obra seja seguro.

4.4 C4623 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO
COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

O piso podotétil interno em borracha ¢ instalado para garantir a seguranga e acessibilidade para
pessoas com deficiéncia visual. O assentamento com cola vinil garante que o piso permanega fixo e
seguro, minimizando o risco de acidentes.

5.0 PAREDES E PAINEIS

5.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)em C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

A alvenaria de tijolo cerdmico furado com argamassa mista de cal hidratada (propor¢do 1:2:8)
oferece uma estrutura solida ¢ eficiente. Esse tipo de alvenaria é excelente para garantir isolamento
térmico e acistico, além de proporcionar uma boa resisténcia mecanica. A espessura de 10 cm
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assegura a estabilidade das paredes, sendo crucial para a construcio de ambientes internos com boas
condi¢des de conforto e seguranca.

0555

5.2 C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

O chapim pré-moldado de concreto € um elemento estrutural utilizado para a construgio de
fundagdes, pavimentagdes e outras estruturas que exigem alta resisténcia e durabilidade. Fabricado a
partir de concreto de alta qualidade, o chapim pré-moldado oferece uma solugiio pratica e eficiente
para projetos que exigem rapidez na execugo, além de reduzir custos e garantir a consisténcia do
material. Sua aplicagéo ¢ indicada para situagdes em que é necessario otimizar o tempo de obra sem
comprometer a robustez da estrutura. O chapim é produzido em formas especificas, permitindo um
encaixe preciso e uma instalagdo agil. O uso de chapim pré-moldado também facilita a manutengdo,
uma vez que seu material resistente oferece longevidade e baixa necessidade de reparos ao longo do
tempo.

6.0 REVESTIMENTOS

6.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO
1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

O chapisco € um revestimento preliminar aplicado nas paredes para criar uma aderéncia melhor para
o reboco e outros acabamentos. A argamassa de cimento e areia, com o trago 1:3, forma uma camada
resistente e durével, ajudando a preparar a superficie da parede, corrigindo pequenas imperfei¢des e
melhorando a aderéncia dos acabamentos subsequentes.

6.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4

O reboco € um acabamento importante para dar uma superficie lisa e uniforme nas paredes. A
aplicagdo de argamassa de cimento e areia no trago 1:4 ¢ fundamental para garantir a resisténcia e
durabilidade das paredes, proporcionando uma base sélida para acabamentos de pintura ou
revestimento.

7.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS
7.1 CP-02 PORTA DE MUIRACATIARA 1 FOLHA (0,80m x 2,10m) - COMPLETA

A porta de muiracatiara de 1 folha, com as dimensdes de 0,80m x 2.10m, oferece seguran¢a € um
acabamento estético de alta qualidade. O uso de madeira nobre como a muiracatiara garante
durabilidade, resisténcia ao desgaste e uma excelente aparéncia, tornando-a ideal para ambientes
internos e externos.

7.2 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO

O vidro comum de 4 mm, colocado em caixilhos com massa, ¢ utilizado para garantir iluminagéo
natural e ventilagdo adequada nos ambientes. Sua aplicagdo em caixilhos de qualidade contribui para
a seguranga ¢ o isolamento acustico, além de proporcionar um acabamento mais clean e moderno.

7.3 C4515 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER,
COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

A janela em aluminio anodizado oferece alta resisténcia & corrosio e desgaste, com um acabamento
fosco elegante. Seu design de correr economiza espago e a inclus@o de bandeirola ou peitoril
contribui para o conforto e funcionalidade. A montagem correta garante eficiéncia no fechamento e
abertura da janela, além de um bom isolamento térmico e acfistico.

e
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7.4 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO o

A verga reta de concreto armado ¢ usada para distribuir o peso da parede sobre as aberturas, como
portas e janelas. A utilizagdo de concreto armado confere alta resisténcia, prevenindo fissuras e
garantindo a seguranga estrutural da construgéo.

7.5 C1869 PEITORIL DE GRANITO L=15 cm

O peitoril de granito, com 15 cm de largura, ¢é utilizado para finalizar e proteger as aberturas de
janelas, prevenindo infiltragdes de 4gua e aumentando a durabilidade do material. O granito ¢
resistente ¢ esteticamente agradavel, conferindo um acabamento de qualidade.

8.0 PINTURAS
8.1 C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

A aplicago de latex em duas demdos em paredes internas sem o uso de massa & uma técnica
eficiente para proporcionar um acabamento suave, uniforme e duravel nas superficies internas de
edificios. O latex ¢ um tipo de tinta que oferece excelente cobertura e resisténcia ao desgaste, além
de ser de facil manutengfo. A escolha de duas deméos garante a obten¢do de uma camada espessa,
contribuindo para a durabilidade da pintura e a resisténcia a manchas e sujeira, mantendo as paredes
com aspecto limpo e renovado por mais tempo. Essa aplicagéo ¢ ideal para ambientes internos como
salas, quartos e corredores, proporcionando um acabamento estético de qualidade.

8.2 C1616 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

A aplicagdo de latex em trés deméos em paredes externas sem o uso de massa oferece uma pintura
resistente e duradoura para as superficies externas de edificagdes. O uso de trés camadas garante
maior cobertura e protegfo contra os agentes climaticos, como chuva, sol intenso e variagdes de
temperatura, que podem desgastar a pintura. Esse tipo de pintura é ideal para éreas externas expostas,
como fachadas, muros e paredes externas de edificagdes, proporcionando ndo sé6 um acabamento
estetico de qualidade, mas também maior resisténcia ao intemperismo e 2 agio de poluentes,
mantendo a durabilidade da pintura por mais tempo.

8.3 C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

A aplicagdo de esmalte em duas demdos nas esquadrias de madeira é uma técnica utilizada para dar
acabamento e protegdo a portas, janelas e outros elementos de madeira expostos ao desgaste. O
esmalte oferece um acabamento brilhante ¢ resistente, além de proporcionar uma camada protetora
contra a a¢éo de umidade, poeira e impactos. Com duas demdos, garante-se maior cobertura e
durabilidade da pintura, melhorando a estética da madeira e aumentando sua longevidade. Este
processo ¢ crucial para manter as esquadrias de madeira em bom estado, preservando tanto a
funcionalidade quanto a aparéncia ao longo do tempo. SN TN

8.4 C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS
C/ROLO

O revestimento texturizado com rolo € uma técnica que permite a criagdo de acabamentos
diferenciados em superficies internas e externas. Esse tipo de revestimento ¢ caracterizado pela
aplicagdo de uma camada de material que cria texturas na parede, proporcionando um efeito visual
unico e resistente. Ideal para reas que necessitam de um acabamento robusto e esteticamente
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interessante, como salas, fachadas e 4reas externas, o revestimento texturizado aumenta a

durabilidade das paredes, além de proporcionar maior resisténcia a agdo de umidade e sujeira. A
utiliza¢@o do rolo facilita a aplicagdo, garantindo um acabamento uniforme e de alta qualidade.

8.5 C3487 - APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS

A aplicagio de liquibrilho sobre pinturas é um processo que confere um acabamento brilhante e
protegido a superficie pintada. Ao aplicar duas demdos de liquibrilho, a superficie recebe uma
camada adicional de proteg¢do contra riscos, manchas e desgaste, aumentando a durabilidade da
pintura. O liquibrilho também proporciona um efeito visual que realga a cor e o brilho da pintura,
conferindo um acabamento de alto padrdo. Essa técnica € particularmente util em édreas que requerem
um acabamento de longa duragio e resisténcia, como paredes internas e esquadrias expostas ao uso
constante.

8.6 C4913 - REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVACAO)

A remogdo de pintura latex, por meio de raspagem, lixamento ou escovagfo, ¢ um processo essencial
para preparar a superficie antes de uma nova aplicago de tinta ou reparo. A raspagem remove as
camadas de pintura desgastadas ou danificadas, enquanto o lixamento e escovago garantem uma
superficie lisa e limpa para receber a nova pintura. Esse servigo é importante para garantir a
aderéncia da tinta, melhorar a estética da superficie e prolongar a durabilidade da pintura
subsequente. A técnica de remogao é fundamental para manter as superficies com acabamento
uniforme e renovado, além de possibilitar a corre¢@o de falhas ¢ imperfei¢es nas camadas anteriores
de pintura.

9.0 COBERTA

9.1 C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

O forro de PVC tipo lambril, com as medidas de 100x6000 ou 200x6000 mm, ¢ utilizado para dar
acabamento ao teto e proporcionar um ambiente mais organizado e estético. O PVC é resistente a
umidade, o que o torna ideal para dreas como banheiros ¢ cozinhas. Além disso, 0 material tem fAcil
manutencdo e ¢ duravel.

9,2 C4462 TELHA CERAMICA

A telha ceramica € amplamente utilizada em coberturas devido a sua resisténcia, durabilidade e
propriedades térmicas. Ela ajuda a manter a temperatura interna confortével, além de ser resistente a
intempéries. A telha cerdmica também confere um acabamento estético tradicional e de qualidade
para a cobertura.

9.3 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)

O madeiramento para telha cerdmica, composto por ripas, caibros e linha, € a estrutura de suporte
que garante a estabilidade das telhas. Ele deve ser dimensionado corretamente para suportar o peso
das telhas e as cargas externas, como ventos fortes, garantindo seguranca e longevidade & cobertura.

9.4 C4463 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA
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A cumeeira de telha cerdmica embogada ¢ instalada no topo da cobertura para vedar as juntas entre
as telhas e evitar infiltragdes de d4gua. Além de sua fungéo pratica, ela proporciona um acabamento
estético e durdvel, contribuindo para a impermeabilidade da cobertura.

9.5 C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA

O beiral de madeira com dimensdes de 2 x 8 cm, incluindo pintura, serve para proteger as fachadas
da construgdo contra a umidade proveniente da chuva. Além de sua fungéio protetora, o beiral
também confere um acabamento detalhado e visualmente atraente a cobertura.

9.6 C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm

A calha de chapa galvanizada € essencial para a coleta e direcionamento das aguas da chuva,
prevenindo o aciimulo de agua nas 4reas da cobertura ¢ evitando danos a estrutura. O
desenvolvimento de 33 cm permite que a calha tenha capacidade adequada para escoar a agua de
maneira eficiente.

10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
10.1 C4162 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M

A fossa séptica e sumidouro em anéis de 1,20 m de didmetro sdo componentes essenciais para o
tratamento e descarte adequado de efluentes domésticos. Esse sistema garante a filtragem e o
tratamento de dguas residuais, prevenindo a contaminagfio do solo e dos recursos hidricos, além de
ser uma solugdo sustentavel e de baixo custo.

10.2 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

O tubo de PVC branco de 100 mm (4") para esgoto € utilizado para o transporte de 4guas residuais
de maneira eficiente. O PVC ¢ um material durdvel, resistente a corrosio e de facil manutenggo,
tornando-o ideal para instalagdes hidraulicas.

10.3 C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

A caixa em alvenaria com lastro de concreto e tampa de concreto & utilizada para acomodar sistemas
hidraulicos e garantir o acesso a redes de esgoto. Sua estrutura robusta assegura que a caixa tenha
resisténcia e durabilidade, além de ser de facil manuteng3o.

11.0 INSTALACOES ELETRICAS

11.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

I1.1.1 Capacidade de Conducio

¢ Alimentagdo de Circuitos
o Sistema Monofasico: - Sistema Trifasico
I= (Poténcia (W))/220V I= (Poténcia (W))f(\B -380V)

11.1.2 Queda de Tensio
AU(%)=(L - 1_p - a -100)/(1000 - U)

—

/
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Onde: L = Comprimento do circuito (km);
I_p = Corrente de projeto (A);

U = Tenséo de fase (V);

o = Queda de tensdo unitaria (V/A km)
U% = Queda de tensdo admissivel = 2%.

11.2 MEMORIAL DESCRITIVO

As instalagGes elétricas obedecerdo aos respectivos projetos e deverdo ainda ser observadas as
exigéncias das normas da ENEL-CE, bem como seguir as normas de dimensionamento impostas pela
NBR 5410:2004.

Este memorial tem por objetivo descrever de forma clara os materiais utilizados, bem como as
especificagdes técnicas para os servigos executados, utilizando-se de boas praticas de engenharia e
seguindo as normas vigentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da
concessionaria de energia local (ENEL-CE).

11.2.1 NORMAS TECNICAS

NBR 11301 — ABNT - Calculo da capacidade de condugéo de corrente de cabos isolados em regime
permanente (fator de carga 100%) — Procedimento;

NBR/IEC 60947 - ABNT - Disjuntores de Baixa Tensdo Industrial — Especificagdo;

NBR 8995-1 - ABNT - Iluminago em ambientes de trabalho-requisitos;

NBR 6148 — ABNT — Condutores isolados com isolagdo extrudada de cloreto de polivinila (PVC)
para tensdes at€ 750 V — Sem cobertura — Especificagdo;

NBR 6150 — ABNT — Eletroduto de PVC rigido — Especificagfio;

NBR 6151 — ABNT — Classificagdo de equipamentos elétricos e Eletronicos quanto & protegdo contra
o0s choques elétricos — Classificagio;

NBR 7285 — ABNT - Cabos de poténcia com isolagdo sélida extrudada de polietileno termofixo para
tensGes até 0,6/1,0 kV sem cobertura — Especificacio;

NBR IEC 50 (826) — Vocabulario eletrotécnico internacional — Capitulo 826 instalagdes elétricas em

edificagdes;

NBR 5410 — Instalagdes elétricas em baixa tensio;

NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de piiblico — Requisitos especificos;

NR 10 — Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade.

Na inexisténcia destas ou em cardter suplementar, poderio ser adotadas outras normas de entidades
reconhecidas internacionalmente, tais como:

ANSI - American National Standard Institute

DIN - Deutsche Industrie Normen;

ASTM - American Society for Testing and Materials

IEC — International Electrotechnical Comission

ISA — Instrumental Standards Association.

Os projetos foram elaborados considerando a relagéo de normas acima, porém a Instaladora /
construtora responsavel pela execugio da dos servigos deve efetuar verificagdo criteriosa, na época
da contratagdo, sobre novas normas ou alteragdes de normas que tenham entrado em vigor ou ainda
que ndo se encontrem aqui.

Sempre com a aprovagdo do PROJETISTA e da FISCALIZACAO, (é necessaria sempre a aprovagao
simultanea das duas), poderio ser aceitas outras normas de reconhecida autoridade, que possam
garantir o grau de qualidade desejado.
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11.2.2 DESCRICAO GERAL DO SISTEMA n
MEDICAO
A medigdo de energia elétrica sera feita conforme os padrdes e critérios estabelecidos pela

concessionaria de energia local (ENEL-CE);

ATERRAMENTO

O sistema de aterramento elétrico serd o TN-S com condutores neutro e terra independentes em toda
a instalag@o e sera interligado ao Sistema de Protegdo Contra As conexdes e condutores e eletrodos
de aterramento (hastes) serd feita por meio de soldas exotérmicas. Ndo serdo aceitos conectores:

ALIMENTADORES
Os circuitos alimentadores de quadros de distribui¢do e terminais serdo compostos de cabos
unipolares, isola¢do e cobertura em PVC 70°, classe de isolamento;

CIRCUITOS TERMINAIS
Os circuitos os circuitos terminais serdo compostos por condutores de cobre isolados, isolagdo em
PVC 70°, classe de isolamento 450/750V ou 0,6/1kV de acordo com o projeto.

11.2.3 QUADROS

Devem ser instalados conforme indicado nos quadros de carga, plantas baixas, detalhes e diagramas
unifilares do projeto.

Nao serd permitido o agrupamento de condutores neutro ou de aterramento, comumente utilizado,
em substituicdo aos barramentos.

A abertura de furos ou rasgos para passagens e eletrodutos, calhas e/ou perfilados, deverdo ser
executados com equipamentos que garantam o perfeito acabamento do servigo, devendo ser
rigorosamente executada a recomposicdo da prote¢do contra oxida¢do, em qualidade igual ou
superior a original do equipamento. As barras serdo pintadas com esmalte sintético, em cores
diferenciadas para cada fase (vermelho, branco e marrom).

11.2.4 PROTECAO EM BAIXA TENSAQ

DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO

Para protecdo, supervisdo, controle e comando dos diversos circuitos elétricos, serao utilizados
exclusivamente disjuntores termomagnéticos, sendo vetado o uso de chaves seccionadoras por
melhor que sejam.

Todos os disjuntores serdo obrigatoriamente do padrdo IEC, ndo se admitindo do tipo NEMA. Terdo
numero de polos, e capacidade de corrente indicados no projeto, com fixa¢8o por engate rapido e
com capacidade compativel com os circuitos.

Nao serdo admitidos disjuntores acoplados com alavancas unidas por gatilho ou outro elemento, em
substituigdo a disjuntores bi ou tripolares.

11.2.5 CONDUTOS
ELETRODUTOS E CONEXOES NN
Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serdo protegidos por eletrodutos de se¢do
circular, e executados obedecendo aos critérios de norma e determinagdes dos fabricantes.

Todos os eletrodutos embutidos em concreto e/ou alvenaria serdo em PVC rigido soldavel,
antichama, com curvas pré-fabricadas, ndo se admitindo o uso de conexdes executadas no local. Nio
se admite também o uso de eletrodutos flexiveis embutidos em forro, concreto ou alvenaria.

No caso de eletrodutos roscaveis, somente serd admitida a utiliza¢do de elementos pré-fabricados
para a execugdo das emendas, como luvas, conduletes, caixas de passagens, etc., garantindo-se a boa

qualidade da execugdo do corte e da rosca, evitando-se rebarbas, ou descontinuidade da rede que
,/-\'
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possam interferir na integridade da fiagdo. Ndo ser4 permitida a abertura de bolsas para a utilizagio
de eletrodutos roscéveis, nem a fabricagdo de curvas moldadas "In loco", principalmente nas saidas e
entradas de eletrodutos das caixas, (exceto conduletes ou caixas de aluminio), sero exigidos
elementos que garantam o ndo ferimento da fiagio pelas bordas da tubulagdo. Todos os eletrodutos
plasticos serdo obrigatoriamente do tipo antichama, (auto-extinguivel).

5"|l!|'_|_,:':;_

11.2.6 CONDUTORES

CABOS DE BAIXA TENSAO
Todos os alimentadores serdo exclusivamente do tipo dupla isolagdo 0.6/1.0 KV com isolagéo em
PVC 70°.

ATENGCAO!!! - O menor condutor admitido para quaisquer usos na rede elétrica, devera ser de 2.5
mm?2, inclusive nas descidas de luminarias.

O condutor neutro sera sempre na cor azul claro, o terra na cor verde, e fases nas cores vermelho,
preto e branco e retorno na cor amarela.

No puxamento dos cabos, especial cuidado deve ser tomado de forma a n3o ofender o isolamento ou
sua blindagem quando existir.

Nunca efetuar a enfiagdo, antes do reconhecimento, limpeza e enxugamento da tubulagio.

Todos os condutores deverfo receber identificaciio com anilhas em ambas as extremidades com o
numero do circuito, e a indicagdo do quadro de origem.

11.2.7 Iluminacio

A iluminagdo devera ser realizada de acordo com o projeto, seguindo as especificagdes de poténcia,
temperatura de cor ¢ fluxo luminoso. A iluminagdo serd realizada por luminarias de sobrepor,
aletadas, para duas lampadas LED de 16-20W, por luminarias tipo plafon compacta de 10W e
refletor LED com 100W, em locais indicados conforme projeto.

11.2.8 Tomadas

Foram previstas tantas tomadas quanto necessario, segundo layout sugerido pelo projeto de
arquitetura.

Todas as tomadas deverdo possuir o terceiro pino para condutor de prote¢io (terra), conforme
especificado na NBR 14136. Nao sera permitido que o condutor neutro seja utilizado como condutor
de protegdo, devendo chegar a cada tomada de corrente os condutores de fase, neutro e protegdo.

12.0 CLIMATIZACAO
12.1 C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

O tubo PVC soldado marrom de 25 mm (3/4™) é um componente essencial no sistema de.
climatizagéo, utilizado para conduzir fluidos e gases refrigerantes. O material PVC oferece
resisténcia quimica e durabilidade, além de ser facil de manusear e instalar. A cor marrom é
frequentemente usada para sistemas de climatizagdo por sua capacidade de resisténcia a alteragdes
climaticas e a exposigdo solar, tornando-o ideal para ambientes internos e externos. A soldagem do
tubo proporciona maior seguranga e menor risco de vazamentos.

12.2 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm?

o
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Morses Gianl 103 Maflnny
Av. Monsenhor Tabosa, 2853 - Julho, £ i—\|ril . (88) 3631-5950
Itapipoca - CE, 62505-650 - Brasil eR 3 e | |itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

CNP: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 , [ |www.itapipoca.ce.gov.br



PREFEITURA DE |
. =
Itapipoca _.
Prefrmts. e oo \\_-e\:l l-:.‘::'h-:."‘:-'ﬁh"’l/
O cabo Cordplast (PP) de 3 x 2,50 mm? ¢ utilizado em sistemas de climatizagdo para garantir a
transmissdo eficiente de energia elétrica para os equipamentos de climatizagdo, como ar-
condicionados e sistemas de ventilagio. O material PP (polipropileno) oferece resisténcia a altas
temperaturas, o que ¢ fundamental em sistemas que trabalham com cargas elevadas de energia. Com
3 fios, o cabo ¢ ideal para instalagdes trifasicas ou bifasicas, oferecendo maior seguranga e
durabilidade na condugéo de energia elétrica.

12.3 C4776 REDE FRIGOBiGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

A rede frigorigena com tubo de cobre flexivel de 1/4" é um componente crucial para sistemas de
refrigeragdo e climatizagdo. O tubo de cobre & ideal para condugdo de refrigerantes devido a sua alta
condutividade térmica e resisténcia a corrosdo. O isolamento com borracha elastomérica assegura
que o tubo mantenha a temperatura constante, minimizando perdas térmicas e contribuindo para a
eficiéncia energética do sistema. A rede é acompanhada de suporte e limpeza adequados, garantindo
instalagdo segura e eficiente.

12.4 C4779 REDE FRIGOBiGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA

Similar a rede frigorigena de 1/4", o tubo de cobre de 5/8" ¢ utilizado para conduzir maior volume de
refrigerante nos sistemas de climatizagio. O isolamento com borracha elastomérica assegura a
manutengdo da temperatura e a eficiéncia energética do sistema, enquanto a flexibilidade do tubo
facilita a instalagdo, especialmente em ambientes com espacos limitados ou dificeis de acessar. A
soldagem e a limpeza adequadas garantem que o sistema esteja livre de impurezas e sem riscos de
vazamentos.

13.0 OUTROS SERVICOS
13.1 C1628 LIMPEZA GERAL

A limpeza geral € essencial para a manutengdo e conservagio de ambientes e instalagdes durante ou
apos a obra. Esse servigo inclui a remocéo de sujeira, detritos, residuos de construgfio e substancias
que possam prejudicar a estética ou a funcionalidade do ambiente. A limpeza adequada garante um
local seguro, livre de riscos. além de otimizar o desempenho das instalagdes, como sistemas
elétricos, hidraulicos e de climatizagdo. Esse processo também ajuda a preservar a integridade das
superficies, evitando danos a materiais e acabamentos.

13.2 CP-03 QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO
PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M?)

O quadro escolar em formica branca é uma ferramenta essencial para o ensine e-aprendizado,
oferecendo uma superficie lisa e durével para a escrita e apresentagio de contetidos. A formica
plastificada garante resisténcia ao desgaste e facilita a limpeza, mantendo o quadro sempre em bom
estado. O uso de compensado plastificado de 12 mm de espessura confere robustez e resisténcia
estrutural ao quadro, garantindo a sua durabilidade a longo prazo. A moldura de qualidade
complementa o design, proporcionando um acabamento estético e funcional.

13.3 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA
(88) 3631-5950
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execugdo e licengas necessarias, além de garantir o cumprimento das normas de seguranc¢a. Essas
placas ajudam a orientar a equipe e os visitantes do canteiro de obras, promovendo uma comunicagdo

clara e eficiente. O uso dessas placas também é importante para garantir a conformidade legal e
evitar problemas relacionados a fiscalizagfio de obras.
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As placas padrio de obra s3o elementos importantes para a organizacdo e sinalizagdo de projetos de
construgdo. Elas informam detalhes cruciais como o nome da obra, responsaveis técnicos, prazo de
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO €/ DESONERACAQ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.
LOCAL: IPUMAZAGAO , ITAPIPOCA-CE

PREFEITURA OE

apipoca

OBRA: REQUALIFICACAQ E AMPLIACAO E.E.B FRANCISCA PINTO MARQUES, ITAPIPOCA-CE

|BDI: 1692%
TABELAS REFERENCLA: SEINFRA 028.1 - SINAPI 12/24

COMPOSICAQ DESCRICAO UNID, PRECO UNIT, (R$) QUANTID. CUSTO (RS)

MAO DE OBRA Unidade

Coeficiente Prego Total

18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR HxMES 0,1000 5.210,6400 521,0600
18584 ENGENHEIRO JUNIOR HxMES 0,0800 17.326,0100 1.386,0800)
Total: 1.907,14004

Total Simples: 1.907,14

Encargos Sociais: INCLUSO

Total para 03 meses S/BDI: 5.721,42

Total para 1%: 57,21

Coeficiente Prego
12543 SERVENTE H 1,2000 18,4600 22,1500
12391 PEDREIRO H 1,2000 24,1600 28,9900
10498 CARPINTEIRO H 2,2500 24,1600 54,3600
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,2500 19,1000 42,9800
Total: 148,4800
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
10109 ARETA MEDIA M3 0,0106 83,5800 0,8900
11031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA UN 3,0000 20 8600 62,5800
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 1,0000 58,6900 58,6900
11240 ?IEET‘ARN[CAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA UN 2.0000 712000 142.4000
11919 TACO PARA FIXACAQ DE BATENTE/RODAPE UN 6,0000 1,7600 10,5600
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000 0,3400 2,7200
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 227 8000 227 9000
12462 TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm M2 1,6800 112,0700 188 2800
11724 PREGO KG 1,0000 17,0000 17,0000
10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200 0,7100 1,2200
10441 CAL HIDRATADA KG 1,7200 0.9600 1,6500}
Total: Tla,mor
SERVICOS Unidade Coeficiente Prego Total

4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15cm s} 1,0000 586,2000 586,2000
4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 em (1 FACE) CJ 2.0000 46,9500 93,9000]
Total: 680,1000]

Total Simples: 1.54247

Encargos Sociais: INCLUSO

Yalor BDI: 0,00

Valor Geral: 1.54247

ldel



COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO €/ DESONERACAO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA.
LOCAL: IPU MAZAGAO , ITAPIPOCA-CE

PREFEITURA DE

OBRA: REQUALIFICACAD E AMPLIACAO E.E.B FRANCISCA PINTO MARQUES, ITAPIPOCA-CE Itupipocq
Pr framie, e gess
BDI: 16,92%
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1 - SINAPI 12124
MAO DE OBRA Coeficiente
10498 CARPINTEIRO H 3.,0000 24,1600 72,4800
12395 PINTOR H 1,3000 24,1600 36,2400
12543 SERVENTE H 2,5000 18 4600 46,1500
Total: 154,8700
IMATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 12100 69,6400 84,2600
12250 VERNIZ SINTETICO L 0,5000 33,0900 16,5500
11342 LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM M2 1,0500 43,2500 45,4100
10816 COLA FORMICA KG 0,1000 43,1100 4.3100
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,6000 0.7000 0,4200
11726 PREGO 16X24 (2.1/4" % 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) KG 0,2000 16,7500 3.3500
11829 RODAPE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1 5X7CM M 4.0000 14,2500 57,0000
Total: 211,3000)
Total Simples: 366,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00]
Valor Geral: 366,17

Mo Ganlug os Sl Haimho
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA,

LOCAL: IPU MAZAGAO , ITAPIPOCA-CE S~ cucrcituma o
OBRA: REQUALIFICACAO E AMPLIAGAO E.E.B FRANCISCA PINTO MARQUES, ITAPIPOCA-CE A Ita poca
BDI: 26,82% t p‘ I 3
TABELAS REFERENCIA: SEINFRA 028.1
BDI para: CONSTRUGAO DE EDIFICIOS
(aplicével a: construgéo & reforma de edificios, unidades habitacianais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns & depésitos,
estadios esportives e quadras cabertas elc.)
INFORMAR PERCENTUAL DE VERIFICAGAD DE
ITEM Minime | Médio | Méximo CADA [TEM COMPONENTE | ATENDIMENTO AD ACORDAD
Do BDI Do TCU
Administragio Central (AC) 300% | 400% | 550% 3,00% oK
Seguro (8) e Garantia (G) 080% | 080% | 1,00% 0,80% oK
Risco (R) 087% | 127% | 1,.27% 1,27% oK
Despesas Financeiras (DF) 0.58% | 123% | 1,39% 0,59% oK
Luero (L) 616% | 7.40% | B896% 6,70% oK
PIS (0,65%) 0,65% OK
COFINS (3.00%) 3,00% oK
Impostos (1) 155 P Conferir base de caloalo @
aliquota x base de célculo i __sliquota informada
confernr adequagso do PIS,
TOTAL IMPOSTOS 6,65% CORMS 4185
Firmula maicada peia 16U
INTERVALO BDI ADMISSIVEL BOI = [ {1+AC+84G#R) * (14DF) * (1+L}.{14) ] -1
LAD! VERIFICACAO DE INFORMAR ABAIXO
Minimo Médio Maximo BDI CALCU o ATENDIMENTO AD ACORDAD O PERCENTUAL DE
SEM CFREB Do TCU CPRE
2034% | 22,12% | 25,00% 20,80% oK 4,5%

ldel
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA SERL J
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA CE N© C52025/1595 \-':W

INICIAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1. Resp avel Técnico
MOISES GIANLUCA DOS SANTOS MARINHO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0621534757
Registro: 366889CE

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAGAO BASICA CPF/CNPJ: 30.023.590/0001-39
RUA INOCENCIO BRAGA N°: 301

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 838.409,01 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Ag#o Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo

RUA INOCENCIO BRAGA N°: 301

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500007

Data de Inicio: 24/02/2025 Previséo de término: 24/02/2026 Coordenadas Geogréficas: 3.535965, 39.051524

Finalidade: Escolar Cédigo: Néo Especificado

Proprietario: SECRETARIA DE EDUCAGAO BASICA CPF/CNPJ: 30.023.590/0001-39

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 2,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 2,00 un
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 2,00 un
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
35 - Elaboracao de orgamento > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 2,00 un
#1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragsio de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 2,00 un
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 2,00 un

ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART PARA ELABORAGAO DE ORGAMENTOS E PROJETOS DE 2 ESCOLAS SENDO ELAS, EEB MARIA DAS MERCE?S GOMES ;EEB
FRANCISCA PINTO MARQUES E GINASIO

6. Declaragd

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

— 8. Assinaturas
-Declare serem verdadeiras as-informagbes acima —

; de de
Local data MOISES GIANLUCA DOS SANTOS MARINHO - CPF: 079.175.493-64

SECRETARIA DE EDUCAGAO BASICA - CNPJ: 30.023.590/0001-39

9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htips:/icrea-ce.sitac.com.bripublico/, com a chave: 3203¢ -
Impresso em: 14/03/2025 as 16:20:40 por: , ip: 45.70.248.243 s
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www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br CRE A_CE E
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SER
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA c E N° CE2025159¢

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 271,47 Registrada em: 26/02/2025 Valor pago: R$ 271,47 Nosso Numero: 8217734095

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htips.//crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3203¢
Impresso em: 14/03/2025 as 16:20:40 por: , ip: 45.70.248.243

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br . CRE A_CE
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 kg oio-scrard 4k
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SEF' _
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE No CEZOZ!'{ISQI \CW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTAR a
CE20231145117
1. Responsével Técnico
ANGELO MARCILIO MARQUES DOS SANTOS
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, ESPEC. EM ENGENHARIA RNP: 0618254153
ELETRICA - SISTEMAS DE POTENCIA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO Registro: 340467CE
TRABALHO, ESPECIALIZAGAO EM ENERGIA RENOVAVEIS, ESPECIALIZAGAO
EM FORMAGAO PARA ENERGIAS RENOVAVEIS
N
Asgcio Mard&@%o& Sanios
Engenneiro Elefricista
Empresa contratada: J A ENGENHARIA LTDA CREA-CE N°061825415-3 Registro : 0010438254-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
AVENIDA ANASTACIO BRAGA N°: 195
Complemento: Bairro: SAO SEBASTIAQ
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508170
Contrato: 22.23.10/TP-01 Celebrado em:
Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo
ANASTACIO BRAGA N°: 195
Complemento: Bairro: SAO SEBASTIAO
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62508170
Data de Inicio: 03/02/2025 Previs&o de término: 03/02/2026 Coordenadas Geograficas: -3.500427, -39.583954
Finalidade: SEM DEFINIGAO Cadigo: Néo Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA CPF/CNPJ: 07.623.077/0001-67
4, Atividade Técni
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE INSTALAGOES 3,00 un
ELETRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS
80 - Projeto > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE INSTALAGOES 25,90 kw

ELETRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Ob ¢b

ELABORAGAO DE PROJETOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO PARA AS UNIDADES EEB FRANCISCA PINTO MARQUES, EEB MARIA DAS
MERCES GOMES E EEB JOAO BATISTA PIRES, EM ITAPIPOCA-CE.

6. Decl =

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5206/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

com credenciais de login e senha

@ ANGELO MARCILIO MARQUES DOS SANTOS
—RNP: 0618254153 -

Data: 14/03/2025 16:16:12

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

s de de
Local data ANGELO MARCILIO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 052.095.893-40

v'd

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67

9. Inf =
« INTOT ¢

“ A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htips:/icrea-ce.sitac.com.bripublico/, com a chave: 7ZW5b F
Impresso em: 14/03/2025 as 16:16:12 por: , ip: 45.70.248.243 .

1 _:
www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br CREA-CE E
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 i oy



Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SER
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E NO CE2025/159C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTAR a
CE20231145117
10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 18/02/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Nimero: 8217723038

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htips://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7ZW5b
Impresso em: 14/03/2025 as 16:16:12 por: , ip: 45.70.248.243

www.creace,org.br faleconosco@creace.org.br c RE A_C E
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 i il i
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0585
3 Conselho de Arquitetura \\‘_J/
e Urbanismo do Brasil
RRT 15430352

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

" PRF

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: BIANCA BRENDA FREITAS ALVES CPF: 072.XXX.XXX-38
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N¢ do Registro: 00A2670887

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: S115430352100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 03/04/2025 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 09/04/2025 Forma de Participacdo: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$125,40 Boleto n® 22044737 Pago em: 09/04/2025

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Itapipoca CPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-67
Tipo: Orgéo Plblico Data de Inicio: 03/04/2025
Valor do Servigo/Honorarios: R$0,00 Data de Previsao de Término: 03/04/2026

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

Pais: Brasil CEP: 62500000

Tipo Logradouro: RUA Ne: SN

Logradouro: PRINCIPAL Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade/UF: ITAPIPOCA/CE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 7,00
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma Unidade: unidade

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Ampliacéo de 07 escolas no municipio de Itapipoca, cada uma em um distrito ou localidade diferente, algumas na serra e
no sertdo.

Cada escola possui uma demanda diferente, a seguir esté detalhada cada uma:

01-Salustino Paulino localizada no Sorord- 2 salas na creche, 2 salas no ensino fundamental mais 1 sala de reunigo, cada
uma com 48m?;

02-Luiza Rdla localizada na localidade no Macaco - 1 depésito com 15m?;

03-Jernimo de Freitas Guimaraes localizada no distrito do Arapari- salas de aulas com 48m? cada, sala de professor com
banheiros, totalizando 32,12m?, reforma da cantina, patio e refeitdrio;
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04-Manoel Rodrigues Sobrinho localizada no Deserto- 1 Sala de Aula com 48,40m?,1 Conjunto de banheiros com 14,49m?;
05-Pedro Alves Teixeira localizada no Guarani - 3 salas de aula com 48,40m?, 1 refeitério com 68,56mz;
06-Francisca Pinto Marques localizada no distrito do IPU- 1 sala de aula com 48m?;

07-Dom Paulo Eduardo Ponte localizada no cérrego da Estrada- 3 salas de aula com 48m? cada uma, uma sala AEE com
33,88m? + 1 banheiro com 6.59m?, 1 banheiro acessivel com 4,74m?2, 1 conjunto de vestidrios feminino e masculino com
14,13m? cada um, realocagdo de uma sala de creche com soldrio e banheiro totalizando 83,67m2.

Cada uma receberd os devidos acessos para os novos ambientes seguindo as normas de acessibilidade, passagens
cobertas para as salas, rampas e escadas acessiveis.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso piblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S115430352100CT001 Prefeitura Municipal de ltapipoca INICIAL 03/04/2025

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagoes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista BIANCA BRENDA FREITAS ALVES,
registro CAU n? 00A2670887, na data e hora: 2025-04-03 14:59:27, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP]J esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD).

Bianca B itas Alves
et ista
CA 7088-7

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 09/04/2025 as 21:56:46 por: siccau, ip 10.244.1.7.
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Quadro de Cargas (QGBT) \jﬁ/
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tens&o | lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' |Ip [Se¢do| Ic | lcc |Disj| dVparc | dVtotal | Status o
deinst. | (V) 20 100 | 1630 (VA) W) (W) W) (W) (A) [(A)| (mm?) | (A) |(KA)| (A) | (%) (%)
1 L F+N B1 220V 8 174 160 R 160 1.00|{0.80( 1.0 (08| 25 |24.0| 3 | 10 0.21 0.22 OK
2 |TuGs F+N+T B1 220V 2 222 200 R 200 1.00(1080| 13 |1.0| 25 |240| 3 |10 0.27 0.27 OK
3 |ARCOND1 | F+N+T B1 220V 1 1811 1630 S 1630 1.00|0.80(10.3(82| 4 320 3 |16 1.34 1.34 OK
4 |ARCOND2 | F+N+T B1 220V 1 1811 1630 T 1630 1.00(0.80(10.3|8.2| 4 (320 3 |16 1.44 1.45 oK
TOTAL 8 2 2 4018 3620 R+S+T 360 1630 1630
5 DIAGRAMA MULTIFILAR
= (3 DIAGRAMA UNIFILAR
QGBT
3#50(50)mm?
Unipolar - PVC (70°C)
|
QGBT
(3620 W)
10A
| : ,.4--__‘.3 KA 4 {160 W) 100
q ,5 Unipolar-PYC(70C) R
| 104 |
TR anAr oM 125 A 125 A & LAkA [T e (ZMMZGUGS)
ﬂ m M ." s 1.0“:1:\ . L Mo ||| ReseT 104 - |2.5 Unipolar - PVC (70°C) R
_T | b IL 160 W 1 Unipuiar—%}vcwo'c; z I Ik umm,.mm'c()‘mws}s (ARCOND1)
Unipolar - PVC (70°C) b ozrs v -soka A ¢
g ' Sk I (1830 W) 4 (arcoND?)
4 AN [ 4 . 4  Unipolar- PVC (70°C) T
3 1630W  ARCOND1 = |
Unipolar - PVC (70°C) | i
| 10A s
. A 25
[ ] s TUGS 200w 2
' Unipolar - PVC (70°C)
‘ |
4
— & 1630W  ARCOND2 b |
Unipolar - PVC (70°C) | ‘
Polancia instalada (W) | g ¢ _
R 360 B
s 1630 ; |
T 1630 RS T NFPE
Total 3620
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Legenda de fiagao ‘
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Esquema vertical elétrico

(sem escala)
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Q FORMA PAVIMENTO DE FUNDAGAO

Caracteristicas dos materiais

Vigas Pilares Elemento fck Ecs
Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel Nome | Segio | Elevagao | Nivel (kgficm?) (kaficm?
(cm) (cm) (cm) (cm) M) (em) Vigas 300 260716
V1 20x25 -30 -30 P1 20x25 0 0 Pilares 300 260716 g
G ma % B (R mel o] o) leems | m | o s, TG
| : 2 Rapipoca
| V4 20x25 -30 -30 P4 20x 25 0 0
P5 20 x 25 0 0 PROJETO -~ AWpLIACAO E.E.B FRANCISCA PINTO MARQUES
P6 20 x 25 0| 0

LOCAL - 1py MAZAGRO, ITAPIPOCA-CE

|

(O | PLANTA FORMA PAVIMENTO DE FUNDAE&Q -

£ | ESTRUTURAL PRANCHA
2
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Vigas |

| Nome | Se¢&o | Elevagao | Nivel |
(cm) (cm) (cm)

V1 20x25 | -30 | 260
V2 | 20x25 ‘ 30 260
V3 | 20x25 | -30 | 260

[ va | 20x25 | -30 | 260

Caracteristicas dos materiais

‘ LEGENDA

fck Ecs
(kgf/cm?) (kgflcm?)
! 300 260716
Pilares
Nome | Segio | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
P1 20x 25 0 290
P2 20x 25 0 290
P3 20x 25 0 290
P4 20x 25 | 0 290
P5 20 x 25 0 290
P6 20 x 25 0 290 |

OFORMA PAVIMENTO TERREO
ESCALA: HE

B .. [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]
Rapipoca

‘ PROJETO -

AMPLIACAO E.E.B FRANCISCA PINTO MARQUES

‘ LOCAL - IPU MAZAGAO, ITAPIPOCA-CE

PLANTA FORMA PAVIMENTO TERREQ -
ESTRUTURAL PRANCHA
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Xx25 cm

20x25 cm ?,8"33 C?m h0 = 25 cm
hQ = 25 cm h1=ggcm h1 =25 cm
Q%I =25cm df =50 cm df =50 cm

x 0 =50 cm A 0 -82.75

612.5

P3
20x25 cm
S0x25 PS o o
X25 cm =25cm
hi =25 cm n0 =25 cm
df = 50 ecm h1=25cm
| EL—E df =50 cm " i -695.25
B - T B i
OPLANTM.“QEEACKO
| 408.3 401.7 !
B S 1 S . 3 B I B B
Pilar Fundacéo Locacéo no eixo X Locacgéo no eixo Y
Nome | Secédo X ¥ Carga Max. | CargaMin. | LadoB | LadoH | hO/ha h1/hb df Coordenadas | Nome Coordenadas | Nome
(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) {em)

i 20x25 -952.60 -82.75 1.8 16 65 70 25 25 50 -952.60 | P1, P4 -80.25 | P6
P2 20x25 -142.60 -82.75 1.8 16 65 70 25 25 50 -544 27 | P6, P5 -82.75 | P1, P2 a
P3 | 20x25 | -142.60 | -687.75 1.8 1.6 65 70 25 25| 50 -142.60 | P2, P3 -687.75 | P4, P3 i [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]
P4 20x25 -952.60 | -687.75 1.8 1.6 65 70 25 25 50 -695.25 | P5 iy
PS5 | 20x25 | -544.27 | -69525 1.6 1.5 65 70 25 25| 50 e WARGUES
P6 20x25 -544.27 -80.25 1.6 1.5 65 70 25 25 50

LOCAL - 1py MAZAGAO, ITAPIPOCA-CE
PLANTA DE LOCACAO - ESTRUTURAL

PRANCHA
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N
V1 V2
ESC 1:30 ESC 1:30
2 N4 8.0 C=836 SECAC A-A 2N6 8.0 C=174 2 N6 28.0 C=174
D 822 ESC 1:25
; -30 rA, '
‘ o = - SEGAO A-A
— m— = 2 N2 25.0 C=295 ESC 1:25
. P1 LA P6 P2
-30 rAL |
L = ..:.__ __ - — = ! |
20 x 25 20x 25 1217 ,.! P3 La ‘ P2
33 N1 c/12 32 N1 c/12 65 N1 5.0 C=70
20x 25 17 ! Relagéo do ago
2 N3 8.0 C=822 12 b v ve
49 N1 c/12 49 N1 5.0 C=70 :
ACO | N | DIAM | QUANT [ UNIT | CTOTAL
’>_ (mm) | (Baras) | (cm) | (em)
CAB0 1 5.0 230 70 16100
RIS st wo | 5| Bl B =
V3 V4 | ‘ 4| 80 4| 83 3344
ESC 1:30 ESC 1:30 - 5/ 80 4] 622 2488
| 6| 80 8| 174] 1392
2 N4 8.0 C=836 SECAO A-A 2 N6 8.0 C=174 2 N6 8.0 C=174 Resumo do aco
9 822 ESC 1:25 [ ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
cies | tmn;} fm}o - (kg) ﬁ
.0 105, 45
1 -30 A | | cas0 50 172.8 203
v ‘ —— SECAO A-A PESO TOTAL
: . m— 2 N2 5.0 C=295 ESC 1:25 | (kg)
P4 L A | P5 P3 CAS0 458
.- -30 rA . CAS0 283
| N = ‘xroelurne de concreto (C-30) = 1.48 m®
0 2 25 = a de forma = 20 44 m?
e 0 17 . P4 LA P1 |
2 | ()LecENDA
34 N1 c/12 33 N1c/12 67 N1 5.0 C=70 | o
20x 25 17
2 N3 8.0 C=822 12
49 N1 ¢/12 49N1 50 C=70 —
|
2 N5 28.0 C=622 B [PREFEITURA MUNICIPAL DE [TAPIPOCA]
‘ apipoca |
PROJETO -
AMPLIACAO E.E.B FRANCISCA PINTO MARQUES |
" LOCAL - 1py MazAGAO, ITAPIPOCA-CE
ODETAL!?QMI!EENTO DE VIGAS PAVIMENTO FUNDAGAO | T PLANTA DETALHAVENTO DE VIGAS
. % PAVIMENTO FUNDACAD - ESTRUTURAL PRANCHA
RE: — O 4 /07
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V1
ESC 1:30
2 N4 28.0 C=858
20 822
260 rA
280
P1 LA P6
20 x 25
33 N1¢/12
2 N3 28.0 C=822
V3
ESC 1:30
2 N4 g8.0 C=858
20 822
260 rA
: == .
| P4 LA P5
20 x 25
34 N1 ¢/12

2N328.0 C=822

ODETALHMESNTO DE VIGAS PAVIMENTO TERREO

32 N1c/12

33 N1 c/12

_ SECAO A-A
20 ESC 1:25
A P2
17
12

65N125.0 C=70

SEGAO A-A
20 ESC 1:25
J P3
17
12

67 N1 5.0 C=70

V2
ESC 1:30
2 N6 28.0 C=192
20 474
2 N2 25.0 C=295
260
N N e
| = .
P3 L&
20 x 25
49 N1 ¢/12
2 N5 8.0 C=622
V4
ESC 1:30
2 N6 28.0 C=192
20 474
2 N2 5.0 C=295
260
N B
.| P4 LA
20 x 25
49 N1 ¢/12

2 N5 28.0 C=622

2 N6 28.0 C=192

174 20
SECAOA-A
ESC 1:25
- A
. P2
17
12

49 N1 @5.0 C=70

2 N6 28.0 C=192

174 20
SECAO A-A
ESC 1:25
rA
P1
17
12

49 N1 5.0 C=70

R DMy
oo y
e 2,
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[E o594
\ /
\1\:11i'31mh1’|/
Relagéo do acgo
| Vi vz V3

ACO N DIAM QUANT UNIT  C.TOTAL
(mm) (Barras) {cm) {em)

CAg0 1 50 230 70 16100
2 5.0 4 285 1180
CA50 3 8.0 4 822 3288
4 8.0 4 858 3432
5 8.0 4 622 2488
6 8.0 B 192 1536

Resumo do ago
ACO DIAM  CTOTAL PESO+10%

(mm) {m) (kg)
CAS5D 8.0 1075 46.6
CABO 50 1728 293
PESO TOTAL
(kg)
CA50 466

CA60 29.3

Volume de concreto (C-30) = 1.46 m*
Area de forma = 20.44 m?

O LEGENDA _

PROJETO - AMPLIAGAO E.E.B FRANCISCA PINTO MARQUES

a .. |PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]

| [LOCAL - 1py MaZAGAOD, ITAPIPOCA-CE

PLANTA DETALHAMENTO DE VIGAS |
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2
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P1=P2=P3=P4=P5=pg

FUNDAGAD - L1

ESC 1:20

17
12

5 N185.0 C=70

ODETALHAMEETO DE FUNDACAO

VAR33

4 N4 210.0 C=VAR

VAR

5 N1c/10

ESC 1:25

S1=82=83=54=85=86

PLANTA
ESC 1:25
o
[e)]
1l
(&)
Mo
=g
179717 o

7 N2 26.3 ¢c/10 csgs

Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?

CORTE

ESC 1:25

Relagéo do ago
6xP1 6x51

ACO N DIAM QUANT UNIT  C.TOTAL

(mm) {Barras) (cm) (cm)
CABO 1 50 30 70 2100
CAS0 2z 6.3 42 88 3696
3 63 36 93 3348
4 100 24 VAR VAR
Resumo do ago
ACO  DIAM  CTOTAL PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CAS50 63 70.5 19
10.0 243 16.4
CABO 5.0 21 36
PESO TOTAL
(kg)
CAS50 354
CABO 36

Velume de concreto (C-30) = 0.15 m?
Volume de cancreto (C-20) = 0,68 m?
Area de forma = .75 m?

| O__I.EGEND:;\!_ _

'l"-1.'

.H-\.

£ 0595

\\_i\:uw.wem

.‘
4} .H_'l_"l\

e

"\

a . [PREFEITURA MUNICIPAL DETAPIPOCA|

iy
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P1=P2=P3=P4=P5=P6

290

TERREO - L2 W

=
6, yeod
ESC 1-20 ‘O_ Relag&o do aco
. N | B6xP1
LU i
ACO N DIAM  QUANT  UNIT C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 174 70 12180
| CA50 2 100 24 286 6864
© | Resumo do aco
o0 ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
' o (mm) — (m) (kg)
O s ' CA50 10.0 68.7 46.6
~ - CAB0 5.0 121.8 20.7
© o O PESO TOTAL
Q0 o E (kg)
N <~
= » CA50 46.6
1 g i Al | CAB0 20.7
1 2 pd | Volume de concreto (C-30) = 0.87 m?
=t Area de forma = 15.66 m?

29 N1 ¢5.0 C=70

OLEGEN_DA
. T R e

6 .. [PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA]
0 | apipoca

S PROJETO -
V) AMPLIACAQ E.E.B FRANCISCA PINTO MARQUES

LOCAL - 1py MAZAGAOD, ITAPIPOCA-CE

PLANTA DETALHAMENTO DE PILAR -
ESTRUTURAL __|PRANCHA
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~ LEGENDA - HIDRA/
|£ INDICAGRO DAS COLUNA DE AGLA FRlA

& | HIDROMETRD
CHUVEIRO
DUCHA HIGIENICA
VASG SANITARIO,
VALVUILA DE DESCARGA
REGISTRO DE GAVETA
REGISTRO DE PRESSAQ
TANQUE DE LAVAR ROUPAS
PLA DE COZINHA
LAVATORID
JOELHG DE 50° VOLTADD PARA BAIXO
ALIMENTACAD DA PISCINA
L ommoomsmpes oug educho
TE SIMPLES OU €/ REDUCAD
TE DE 90° VOLTADO PARA BAIXO
LUVA QU BUCHA DE REDUGAD

REGISTRO DE PRESSAD
 TUBULACAD DF AGUA FRIA EM PVC
SOLDAVEL EMEUTIDA NA PAREDE E LAJE.

TUBULACAD DE AGUA FRIA EM PVC
SOLDAVEL EMBUTIDA NA PELO PISD,

OBSEVAC OES
1) TUBULACAD DE AGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL.

2) A5 [N_TERFEiiENE!AS DAS INSTALAGOES COM A ESTRUTURA EXISTENTE
SERAQ RESCLVIDOS NO TRANSCORRER DA OBRA

i

-
e T

~ ESC.:

12

75

- -

R

1", PLANTA BAIXA-COBERTA (HIDRAULICO)

AMPLIACAD EEB FRANCISCA PINTO MARQUES

(LACAL — DISTRITO IPU, - ITAPIPOCA - CE
PLANTA BAIXA-COBERTA (HIDRAULICO)

@l ASSUNTO
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‘ a —— = | LEGENDA - HIDRA!

= — — — TS ;—— —— = ¥ = —_——— = — -
\_\\\\\ f————CANIEIRO ——‘ I AN I : / | | —
N ACESSC ' / I ]
N — — — = = -J—/ |{ 1 INDICAGAD DAS COLUNA DE AGUA FRIA
. | e~
— O o o o) . (j o (@) (@) i 0 — o J, oSm | HIDROMETRD
CHUVEIRO,
—— T I .{‘ = .-=-.-1I___._I._. — 1 || ':I. ==} o |
Kll 1 U : :— — _]_/ / } DUCHA HIGIENTCA
| . .
| [ g I (l }{ ' VA SANTTARID.
. | |
‘ ‘ E——— — | !]! VALVULA DE DESCARGA
: | l ' H REGISTRO DE GAVETA [
| | Lf__: ' |L : |} REGISTRO DE PRESSAO !
I—_I_‘r—_-*:—.—_—— : g — . I |
. | _ | [ i I .- TANQUE DE LAVAR ROUPAS |
| T rewAo i oo d ° “
) - e e o - - - | | PLA DE COZINHA |
‘ 7\ 7 ‘ ] | I
| | (f\\ i L J | ‘ J l LAVATORIO |
. — | '-
| ! ’__ - —J -" JOELHO DE 90° VOLTADD PARA BAIXO
S ) | === | I . S VI . M— . - I— | |
| O (@] O o 0 0 0 T ®) 0 fl'l | ALTMENTACAD DA PISCINA |
'/ ! "r_|_ JOELHO 90° SIMPLES 0U ¢/ REDUCAD. l
— = — = e —_— | o = = s e e T = e 1 T | |
4 e u i/ ] i - ’I TE SIMPLES OU ¢/ REDUGAD.
j | d | Il [ _” I | I | H l
l , . L Il 1] f [ TE DE 30° VOLTADO PARA BADIO |
i ' F:}: 1 | [l | | ’ LUVA QU BUCHA DE REDUCAO !
! ' sl '| | ) |
i ——— 1 _ ; | . REGISTRO DE PRESSAO
| | 1 | | 5] | ' it
| | [p== . N | | TUBULACAD DE AGUA FRIA EM PVC
| | | i oas== | SOLDAVEL EMBUTIDA NA PAREDE £ LAJE
= B = ! e ' | TuBuLACRO O AGUA FRIAEM PVC
| - — == === = | |’ | SOLOAVEL EMBUTIDA KA PELO PISD.
f| ol Ly - ey 158
:! i |
! ’ | OBSEVAGOES
: ] . | | 1) TUBULACAD DE AGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL.
— } ‘ 'JJ | 2) AS INTERFERENCIAS DAS INSTALACOES COM A ESTRUTURA EXISTENTE
| o — o o o o o—— o —— o 70O '| . SERAQ RESOLVIDOS NO TRANSCORRER DA DBRA
| A O i ™ wa  me = ™ B
[ T ! ‘— = 1 —|- == y —— {'|
[l \[ | | ! | |
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