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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

TERMO DE REFERENCIA

CONSTITUI O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA A CONTRATAGAO POR
DEMANDA DE SERVICOS DE LOCAGAO, PERFURAGAO, BOMBEAMENTO COM
ANALISE FiSICO-QUIMICA DE POCOS EM ROCHAS CRISTALINAS NO

MUNICIPIO DE MOMBAGCA.

MOMBAGA-CE, JULHO / 2024.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA
TERMO DE REFERENCIA

O presente termo de referéncia vem astabelecer diretrizes de ordem técnica
e especificagdes, para orientar a execucdo dos servicos de locagao, perfuragao,
bombeamento com andlise fisico-quimica em 50 pogos tubulares profundos, os quais
terdo profundidades estimadas de até 80 m (oitenta metros) em &reas de rochas
cristalinas a serem desenvolvidos no Municipio de Mombaga-Ceara, pretendendo-se
assim, dar ciéncia as firmas proponentes, do tipo e nivel do trabalho requerido, bem
como, dos procedimentos técnicos a serem rigorosamente observados, constituindo
elementos indispensaveis & elaboracéo das propostas de pre¢o.

1. TERMINOLOGIA E DEFINICOES
1.1. Expressoes Técnicas e dos Servigos

LOCAGAO: Atividades desenvolvidas objetivando a determinacdo, em campo, por
intermédio de métodos especificos (Eletroresitividade), das estruturas geolégicas que
apresentam maior possibilidade de resultar em pogos produtivos.

PERFURAGAO:; Conjunto de atividades desenvolvidas desde o momento de inicio do
poco até o momento em que se iniciam as atividades de revestimento das paredes do

poco com tubos, filtros e pré-filtro.

COMPLETAGAO: Atividades desenvolvidas no pogo, apds a PERFURAGAO, com a
finalidade de transformar o furo perfurado, em um pogo para produg¢do de agua
subterranea.

DESENVOLVIMENTO: Operagdes realizadas apés a completagao que tem por
finalidade conectar o pogo ao aaqiiifero, possibilitando a producédo de agua subterranea
(substituigédo do fluido de perfuragdo e completagao por agua, operagoes de limpeza
do pogo, operagoes para estimulagdo do aquifero tais como: pistoneamento,
jateamento etc). '
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TESTE DE BOMBEAMENTO: Operagdes de bombeamento no pogo, realizadas apés
o desenvolvimento, com a finalidade de medir as suas caracteristicas hidrodindmicas.

FLUIDOS DE PERFURAGAO: Fluido de caracteristicas fisico-quimicas definidas, que
¢ utilizado no sistema de perfuragao rotativo, na fase de perfuragao do pogo.

CARACTERISTICAS FISICAS: Peso especifico, pressao hidrostatica, perdas de
carga etc.

POCOS NO CRISTALINO: Denominacgao dada neste Termo de Referéncia aos pocos
construidos em rochas cristalinas, igneas ou metamorficas e cujo perfil litolégico seja
composto por ate 30 (trinta) metros de rocha friavel (sedimentar ou alteracao de rocha
cristalina) e rocha cristalina sa.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mombacga-CE, através da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Seguranga Publica.

CONTRATADA: Empresa responsavel pela execu¢cdo do Servico de Locacéo,
Perfuragdo, Bombeamento com analise Fisico-Quimica de pogos em Rochas
Cristalinas no Municipio de Mombaga-CE

2. CONDICOES GERAIS
2.1. Normas Técnicas e Disposigoes Particulares

Para a execugao dos servigos e das obras, a Contratada devera observar a
todo instante as normas vigentes da ABNT e especialmente as disposicoes
particulares estabelecidas no presente Termo de Referéncia, além das instrugdes que
venha receber da contratante em cada caso especifico. A Contratada sera
responsavel pelos danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer nos pogos,
devido a quaiquer negiigéncia ou operagao deficiente de sua parte, devendo reparar,

as suas cuslas, os prejuizos ocasionados em tais circunstancias.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

2.2. Pessoal

A Contratada devera dispor de quantitativo de pessoal suficiente com
operarios devidamente treinados e habilitados para realizagdo dos trabalhos
contratados, sendo coordenados direta e permanentemente por técnico de
comprovada experiéncia. A Contratada estard obrigada a incluir as pessoas que
venham a ser indicadas pela fiscalizagao, e devera manter em supefvisdo permanente
da obra, gedlogo com capacidade de receber e atender qualquer instrucdo ou
comunicagéo que venha a ser feita por parte da CONTRATANTE, devendo o referido
técnico de nivel superior permanecer na obra durante o periodo de realizagao dos
servigos, sob pena da paralisagéo dos trabalhos enquanto perdurar a pendéncia. A
supervisdo permanente do referido técnico sera verificada mediante constatagéo da

sua rubrica diaria no “Livro de Ocorréncia”, coniorme previsio no item 4.1.
2.3. Fornecimento por Parte da Contratada

A Contratada devera fornecer toda a mao de obra, materiais, transportes,
equipamentos e acessorios que de maneira especifica sejam necessarios para a
locagdo, perfuragdo completa e satisfatoria dos pogos, assim como para as operagoes
de desenvoivimento e testes de bombeamento programados, como também a
instalac@o dos pogos além de quaisquer outras atividades inerentes a execugéo dos

servicos contratados.
2.4. Permissoes, Certificados e Reguiamenios

A Contratada devera, as suas expensas, dispor de todas as permissoes,
certificados e licengas requeridas por lei, a fim de poder executar os servigos objeto
deste Termo de Referéncia. Devera cumprir as ieis nacionais, estaduais e municipais,
e todos os regulamentos, que afetem as obras a realizar. Em particular, o trabatho
devera ser realizado com a maxima seguranga para o pessoal que o execute, devendo
ser cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a seguranca e higiene de
trabalho.
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2.5. Responsabilidades sobre Equipamentos e Materiais

A CONTRATANTE néo se responsabilizara por roubos, subtragdes ou atos de
vandalismo que venham a ocorrer no canteiro de obras durante a execug@o dos
servigos, ficando a cargo da contratada exercer a vigilancia que considere necessaria
a esse respeito, inclusive sobre materiais fornecidos pela Contratante, durante o
transporte e a aplicacé@oc na obra,

2.6. Conformidade com o Termo de Referéncia

Considerar-se-a que a CONTRATADA conhece plenamente o presente
Termo de Referéncia e que o aceita totalmente. As duvidas deverao ser esclarecidas
antes da apresentagdo da Proposta, em conformidade com os prazos estabelecidos.

Considerar-se-4 que a participagdo da CONTRATADA nesses trabalhos
implica ter verificado e dimensionado as dificuldades inerentes a execugao dos
servicos, inclusive as informagoes adicionais fornecidas pela CONTRATANTE em
decorréncia deste Termo de Referéncia, de modo pienamenie suiicienie para assunir
o compromisso de executa-lo conforme o CONTRATO que vier a ser assinado.

A nao verificagdo, por qualquer causa, das dificuldades a execugdo dos
SERVICOS nao podera ser avocada no desenrolar dos TRABALHOS como fonie de

alteragéc dos termos contratuais que venham 2 ser estabelecidos.
2.7. Procedimentos

A CONTRATANTE e a CONTRATADA estabelecerao oportunamente
procedimentos detalhados visando sistematizar o desenvolvimento do CONTRATO,
em particular no referente a: Preparagdo e Atualizagdo dos Programas de Trabalhos,
Relatorios de Andamento, Reunides, Habilitagdu de Pessovai, Cormunicagoes,

Fiscalizagao e Faturamento.

2.8. Fiscalizagao
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A FISCALIZAGAO ira perfilar os pogos executados pela CONTRATADA com
o objetivo de evidenciar a correta completagéo dos pogos e as justificativas de avango
de profundidade.

A FISCALIZACAO informara oficiaimente 8 CONTRATANTE, quaisquer
servicos ou agdes que estiverem em desacordo com o CONTRATO. Informara ainda
a CONTRATAUA, oiliciaimente, as agoes colreuvas necessarias, ficando a
CONTRATADA na obrigagdo do acato dessas agdes, no tempo determinado, sob
pena de suspensdo do CONTRATO. A FISCALIZAGAQO devera ser informada
antecipadamente para acompanhamento de casos de acoes corretivas, completacao
e instalagao de pré-filtro.

A FISCALIZAGAQ tera livre acesso as informagdes por parie da
CONTRATADA que comprovem o atendimento as solicitacdes feitas. Cabe a
FISCALIZACAO verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada

qualquer penalidade contratual.

A FISCALIZACAQ informara ao setor competente da CONTRATANTE quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, €, em caso de
multa, a indicagdo do seu valor. A agdo ou Omissao, total ou parcial, da
FISCALIZAGAO n@o eximira a CONTRATADA da integral responsabilidade pela
execucio dos SERVICOS.

3. CONDICOES ESPECIFICAS

3.1 Locacao

0 processo de logagio de pogos de que trata o presente Termo de Referéncia,
devera obedecer aos critérios abaixo que possibilitarao a caracterizagdo das
estruturas geoldgicas que apresentem maior probabilidade de resultar em pogos

produtivos.
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« Para cada area trabalhada deverdo ser locados 02 (dois) pontos com ordem
de prioridade para perfuragdo, de forma que no caso de insucesso, seja construido

Outro pogo.

« Para este Termo de Referéncia, serdo considerados pogos ndo produtivos,
aqueles que apds o teste de bombeamento apresentarem vazoes de explotagao

inferiores a 700 I/h.

« Para cada locagdo efetuada em propriedade particular a CONTRATADA
devera apresentar 8 CONTRATANTE a localizagdo e o nome do proprietario do
terreno para que seja providenciado o termo de doagao assinado em cartdrio antes
do inicio da periuragao 4o pogo.

e Os pontos locados deverao ser materializados em campo, através de
piquetes numerados que permitam a sua identificacdo, devendo ainda ser
apresentado croqui orientado com as suas localizagbes, como tambem as
cuLtdenauas e YT,

o As locacbes deverao ser evidenciadas com fotografias nos relatérios

apresentados para medi¢ao.

e Nos locais de perfuragdo serdo elaborados perfis elétricos com
AB/5<aberturas AB de 200m efou 300m com espagamento de 10m, obedecendo a
relagdo MN e perfis elétricos com abertura AB = 140m e espacamento de 7m, também

obedecendo a reiagido AB/S; e reaiizagdo de sondagem eiétrica com apertura de AB

vaiianao ae
3.2 Perfuragao

3.2.1 Equipamentos e Materiais
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A Contratada devera dispor, no minimo, dos seguintes equipamentos e

materiais para execugdo dos servigos e apresentar documentos comprobatdrios de

propriedade dos mesmos, aiuguei Ou Consorcio:

a) Duas perfuratrizes rotopneumaticas em perfeitas condigdes operacionais,
com capacidade para no minimo 150 metros de profundidade em diametros exigidos

neste 1ermo de Keferéncia. Como também possuir equipamentos e acessorios para

b) Um compressor de ar com motor a 6leo diesel, descarga livre capaz de

extrair até 20m?/h, para ser utllizado na limpeza, e desenvolvimento do pogo;
c) Medidor de nivel d’agua, elétrico.

No caso de uso do método rotativo durante a perfuracéo sera permitido o uso
de polimero de celulose de alta viscosidade ou bentonita, como fluido de perfuragao.

Todo o transporte necessario, inclusive o de agua, até o local da perfuracao
dos pogos estara sob a responsabilidade da Contratada, inclusive com relagao as
despesas de carga e descarga, encargos € tributos. (A CONTRATANTE, nao
consideraréa, em nenhum caso, indenizagdes por equipatnenio pataiisado, peia igila

de materiais ou pessoal).
3.2.2 Servicos

Deverd ser mantida junto ao canteiro de obras, a Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART emitida pelo CREA, devidamente assinada pelas

partes.

Os acessos aos locais dos servigos, quando necessario, serao executados

pela Contratada.

Cabera a Contratada proteger as estruturas, caminhos, cercas, arvores, etc.,

durante a execugdo dos servigos, e uma vez concluidos, devera retirar todos os
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residuos e materiais, deixando o local em estado o mais proximo das condigbes
iniciais, recuperando tudo o que houver sido, porventura danificado.

4. CONDIGOES TECNICAS

As obras deverdao obedecer rigorosamente as Normas da ABNT e aos
padroes técnicos estabelecidos nos projetos construtivos contidos neste Termo de
Referéncia para cada tipo de pogo. Quaisquer dividas ou adequacoes necessarias a
respeito, deverdo ser esciarecidas e autorizadas peia CONTRATANTE, antes da

eXxecugac do senvigo.
4.1. Instalagao do Canteiro de Obras

A instalacgdo do canteiro de obras compreendera o deslocamento, instalagao
e montagem dos equipamentos de perfuragdo e acessorios, equipamentos de teste
de bombeamento. No canteiro, devera conter um “Livro de Ocorréncias” com paginas
numeradas e seqiienciadas em duas vias, onde seréo anotadas todas as ocorréncias
diarias, informacoes sobre o andamento dos servicos, comunicagdes entre a

Contratada e a Fiscalizacao, além das instrucoes emitidas pela Contratante.
4.2. Perfuracéo

Quando o poco perfurado na locagao prioritaria, apés atingir a profundidade
de projeto, for considerado seco, isto &, com vazao inferior a 700 I/h, a Contratada
perfuraré outro pogo na posicdo da ioca¢do secundaria, 0 quai atingird, no maximo, a
profundidade do pogo anterior ou, caso produza uma vazéo que atenda a demanda,

uma profundidade menor.

ApOs a segunda periuragdo, 0 pogo sendo produtivo ou na@o, a Contratada
sera obrigada a realizar a completagdo de ambos os pogos, inclusive testes de vazao
no que apresentar alguma vazao durante a perfuracao, instalacdo de tampdes,
elaboragdo de perfis etc, os quais serdo medidos com a profundidade igual a da
perfuragéo frustrada na primeira locagéo, conforme projeto. Os pogos que nao forem
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justificados o avango de profundidade pela perfilagem e as amostras de calha, os
metros perfurados acima das profundidades estimadas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

4.2.1 Pogos

No caso de 2 (dois) pogos improdutivos sera realizado o pagamento do
primeiro. No caso do segundo pogo ser produtivo, mesmo o primeiro nao sendo, sera
realizado o pagamento do produtivo integraimente.

4.2.1. Pogo no Cristalino

A perfuracao devera ser executada em diametro de 9 7/8" nas coberturas
cristalinas ou rocha alterada, até que se confirme rocha totalmente sa. A partir da
rocha s3, a perfuragdo sera reduzida para 6"de diametro, até atingir a profundidade

finai uo pugu.

Durante a perfuragdo na rocha sa (g 67), caso seja encontrada alguma
estrutura com ou sem agua, que cause desmoronamento de pedagos de rocha ou
material fino comprometendo a qualidade do pogo, sera necessaria a retirada dos
tubos e a reabertura do pogo com 10" para proceder a colocagao de revestimento ou

de filtro e pré-filtro, no caso da presencga de agua.
4.3. Amostragem

A amostragem de calha devera ser feita a cada cinco metros perfurados, a
menos que a litologia mude neste intervalo, acondicionando-se em caixa de madeira
com divisbes para cada amosira, a serem descritas peio gediogo responsavei peios
servicos, e que apds a conclusdo do pogo deverdo ser embaladas em sacos plastico
identificados, contendo todas as informagdes pertinentes, e enviadas a
CONTRATANTE.

4.4. Profundidade
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A profundidade final estimada para conclusdo dos pogos devera ser da ordem
de 80 (oitenta) metros, todavia a determinagdo exata sera definida pela
CONTRATANTE, na dependéncia da proiundidade das estruturas saturadas e da
amostragem de calha obtida durante a perfuragao dos respectivos pogos. O pogo tera
aumentado sua profundidade quando a Fiscalizagao da Contratante, apds a analise
técnica, formular em correspondéncia ou no livro de ocorréncias a justificativa técnica,

juntamente com a concordancia da Contratada.

Podendo a CONTRATANTE decidir, por motivos naturais, técnicos ou
econdmicos, completar qualguer poco antes de atingir a profundidade final estimada,
como também ultrapassar este limite, respeitando a profundidade minima de 60

(Sessenta) metros.
4.5. Revestimento

Imediatamente apds a definicao da profundidade final do poco, devera se
seguir & etapa de revestimento, de toda a extensdao das coberturas de rocha
sedimentar e /ou rocha cristalina alterada, e colocando-se inclusive no minimo 03

(trés) metros de revesiimenio na rocha olaimernie sa.

Os revestimentos e filtros deverao ser de PVC nervurado tipo leve ou STD de

@ 6", geomecanico, com ranhura de 0,75mm.
4.6. Pré-Filtro

Devera ser de cascalho essencialmente de quartzo, lavado, com gréos
arredondados e calibrados na faixa granulométrica de 1,5 a 3,5mm. A colocag¢ao do
pré-filtro devera ser feita numa operagdo continua, em contra-fluxo, de forma a
preencher totaimente o espago anular entre a parede do furo e a iubuiagdo de
revestimentos e filtros, até o ponto onde ficaré a base da cimentagéo a 1,50m de

profundidade.

4.7. Limpeza e Desenvoivimenio
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Concluida a completagdo, devera ser feita a operagcdo de limpeza e
desenvolvimento do pogo, consistindo da retirada de todos os detritos de rocha e lama
do seu interior, € se exiraindo O maximo da fragao fina da formagao nas

circunvizinhangas do pogo.

O compressor utilizado para a limpeza e desenvolvimento deve ter

capacidade suficiente para extrair no minimo 2Um?n de agua simuiando um jorro.

O injetor de ar devera ser instalado em cada intervalo de filtro no sentido
descendente e altemando os procedimentos de reversao e descarga de agua. O pogo
sera considerado desenvolvido quando verificada a impeza da agua imediatamente

apos uma descarga antecedida de reversao.
4.8. Cimentagao

Cimentagéo devera ser feita no espago anular compreendido entre o diametro
de perfuracdo e o revestimento do pogo, na profundidade de 1,50m entre o nivel do
terreno e o pré-filtro, com uma pasta fabricada & base de cimento e agua com um peso
especifico de 14 a 15 ib/gar.

Devera ser feita a protegdo sanitdria a base de cimento e areia (1:3), na

superficie do terreno com 1m? por 0,15m de espessura, ficando o pogo no centro desta

base.
4.9. Teste de Produgao
4.9.1. Tipos de Testes de Produgao

Os testes poderdo ser realizados através da metodologia de testes
escalonados com 3 etapas continuas, proporcionais e crescentes totalizando 18 horas
de bombeamento (e leitura da recuperagdo do nivel da agua de no minimo 80% ao
final do teste) em vazbes acima de 10m3 /h. Para po¢os com vazdes abaixo de 10 m3
/h devera ser executado um teste com etapa unica com no minimo 12 horas de
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bombeamento e leitura da recuperagdo da coluna de nivel d'agua ao final do
bombeamento de né minimo 80%.

4.9.2. Equipamentos Utilizados

Os testes de producdo poderao ser realizados com bombas submersas ou
compressor, o ajuste da vazdo, ao longo do teste, devera ser feito através de
pequenas regulagens no acelerador-do motor, no caso das motobombas ou no
registro de saida, no caso das eletrobombas e compressores.

Os equipamentos que devem estar disponiveis sdo: conjunto completo de
bombeamento (bomba, compressor, tubulagoes, injetor, mangueiras e motor efc.);
dispositivos para medi¢do de vazdes; grupo gerador (em iocais sem energia eiéirica),

medidores de niveis, crondometros e relogios digitais.

Em casos especiais, se for necessario utilizar na execugao do teste de
produ¢do, aigum equipamento ndo indicado neste Termo de Referéncia, a
CONTRATADA somente podera fazer com a autorizacdo da CONTRATANTE.

4.9.3. Medicao de Niveis

Os equipamentos utilizados para o acompanhamento da evolugao dos niveis
dinamicos podem ser medidores manuais elétricos, luminosos, acusticos ou

manometricos, com fio marcado.

As medidas de niveis d’agua deverao obter a precisao do centimetro, devendo
o medidor descer em um tubo de %" a 1" de didametro, quando da instalagao do
equipamento de teste. A freqliéncia das medigdes devera seguir a seguinte sequéncia
em minuios para o teste de 24 horas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50,
80, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660, 720, 780, 840,
960, 1080, 1200, 1320, 1440, pemmitindo assim a posterior colocacdo em escala

logaritmica.
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Sera indispensavel a utilizagdo de crondmetro no inicio do teste,
principalmente enquanto as medidas estiverem espacadas de 1 minuto. Quando as
medidas estiverem com espagamento superior a 5 minutos sera aceitavei a utiiizagao

de um reldgio comum do tipc digital.
4.9.5. Planejamento e Dimensionamento

O pogo devera estar limpo e bem desenvolvido de tal modo que durante o
bombeamento ndo se alterem as condigbes de permeabilidade do aquifero em suas

vizinhangas,

O técnico que for executar o teste de bombeamento devera conhecer o perfil
litoldgico atravessado e o perfil construtivo do pogo com todas as informacoes

pertinentes.
4.9.6. Duragao do Teste

O tempo total do teste de bombeamento ndo devera ser inferior a 12 horas
em pogos com vazdes inferiores a 10 m3 /h e trés etapas de 6 horas em pogos com
vazdes superiores a 10m3 /h. Encerrado o teste, devera ser medida a recuperagao de

.Y

no iminimo 80% da coiunia yo fiivei d'agua.
4.9.7. Condigoes e Normas de Execucao
Antes de iniciar o teste de bombeamento serd necessario realizar alguns

preparativos basicos, os quais permitirao a otimizagao e um controle técnico

adequado do trabalho. Dentre eles os mais importantes s&o:

« Afericao do medidor de nivel — deve-se verificar o perfeito funcionamento

dos medidores de nivel a serem utilizados e aferir seus cabos elétricos.

« Selegdo de material operacional — por exemplo: escalas (1 m); papel
milimetrado, monolog e bilog; garrafas para amostras de agua; pranchetas; lapis e
borrachas; réguas; calculadora de bolso; lanternas; fita adesiva; pilhas etc.

|
il
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« Definigdo da vazdo do teste em cada etapa, calibragao do equipamento de
medigdo utilizado e previsdo dos niveis dindmicos para o tempo de bombeamento

previsio;

« Definigdo do local de descarga da 4gua bombeada duranete o teste para

que néo ocorra o retorno para o aquifero.

o Verificagdes das possibilidades de transtornos causados pelo

bombeamento, em fungdo dae observagao do destino da agua escoada.

4.9.8. Registros dos Dados

Os dados dos testes de bombeamento deverao ser registrados em fichas
especificas da CONTRATANTE as quais relacionam o tempo de bombeamento e o

rebaixamento. As orientagdes para o correto preenchimento sdo as seguintes:
Poco Bombeado — sigla, name ou nomenclatura do paco bembeado;

Locai — cidade, viia, iugarejo, fazenda onde iica iocaiizado o pogo;

Municipio — nome do municipio onde fica localizado o pogo;

Coordenadas — Coordenadas do pogo bombeado em UTM.

Profundidade — profundidade do po¢o bombeado em metros

Diametro — Medida do didmetro do tubo de revestimento em polegadas

Crivo bomba — profundidade de instalacdo do crivo da bomba;

Boca do poco altura do revestimento em relacao a superficie do terreno (m)
Tempo bombeamento — tempo total da duracéo do bombeamento, em minutos;
Q - vazdo de bombeamento, em m*h;

NE - profundidade do nivel estatico, em metros;
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ND - profundidade do nivel dindmico ao final do bombeamento, em metros;
Rebaixamento total — Diferenga entre ND e NE em metros

Aquiifero — nome e tipo do aquifero captado;

Executor — companhia, 6rgdo, entidade que conduziu e executou o teste;
Término — data do término do bombeamento.

4.10. Desinfeccao do Poco

Devera ser feita a aplicacdo de hipoclorito de sédio ou de calcio na base de
10kg/pogo, no teste de bombeamento, objetivando a remogao de materiais
incrustados nas sec¢oes filtrantes, inibir a proliferacdo de coldnias de ferro-bactéria e

promover a desinfecgdo do pog.
4.11. Analise de Agua

Durante a etapa de bombeamento devera ser feita a coleta de amostra da
agua em frascos com volume, forma e outros fatores, adequados as exigéncias do
laboratorio, para analise fisicoquimica, cujos custos serao da Contratada.

4.12. Relatorio Técnico

A Contratada devera apresentar a CONTRATANTE um relatdrio técnico dos
servigos concluidos para cada pogo, em papel (irés vias) e em forma digital (CD),

contendo as seguintes informagées:
» Ficha de caracteristicas técnicas

e Tabelas dn teste de homheamenta
« Perfil litoldgico e construtive do nago

« Laudo de Analises fisico-quimica da agua (fornecido pelo laboratorio).
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¢ Termo de Doacao do Terreno

« Ficha de locagdo do pogo
5. AREA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os trabaihos serdo executados em areas urbanas e rurais do municipio de

Mombaca.
6. EQUIPE TECNICA

6.1. A CONTRATADA devera apresentar documentagdo comprobatéria do Conselho
Regional de Engenharia — CREA, constando ter executado servigos semelhantes ao

objeto deste termo de referéncia.

6.1.2. Comprovagao da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, com o objeto
deste Termo de Referencia, a ser feita por intermédio de Atestados ou Certidoes
fornecido (s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pubiico ou privado, em que figurem o
nome da empresa concorrente na condigéo de “contratada”, devidamente registrados

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

6.1.3. Certidao de Regisiro da Empresa, seus Responsaveis Técnicos no Conseiho
Regional de Engenharia e Agronomia ~ CREA. No casc de empresas que sejam

registradas em CREA de outro Estado, apresentar o visto do CREA.

- — ——

MENTO

- --- -

7. FORKMAS DE FA

A forma de pagamento considerada é de pregos unitarios, mediante conclusao
do objeto e oficio de encaminhamento solicitando o pagamento dos servicos
executados (Boietim de iedigdo), devidamente aprovados peia Fiscaiizagao,
subsequente a realizagdo do servigo devidamente atestadc psia arsa compe
Mediante apresentacdo de nota fiscallfatura e recibo correspondente, em deposito
bancario na conta a ser fornecida pela prépria contratada.

= X
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Apés filmagem de todos os pogos ou por amostragem com o aparelho de
perfilagem e filmagem otica em 3D, conforme escolha da CONTRATANTE, no caso
de 01 (um) pogo nao estiver de acordo com 0s padroes técnicos, nao sera reaiizado
o pagamento de todos 0s cutics pogos.

8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E EXECUGAO DE SERVIGOS

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir
da expedigao da Ordem de Servigos.

9. - ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO:

Seque em anexo os seguintes documentos em que conta o orcamento Basico
com a estimativa do custo dos servigos;

- Orgamento Basico;

- Memorial de Calculo;

- Cronograma;

-BDI;

- Composicdes de Precos Unitarios;
- Cotagoes Laboratorio;

- Encargos Sociais;

- Pecas Técnicas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAGA - CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANGA PUBLICA
OBRA: CONSTRUGAO DE 50 POGOS PROFUNDOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES ENC. SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens.|
MUNICIPIO: MOMBAGA/CE BDI SERVIGOS = 29,11%
RE DE PREGOS: SEINFRA 028.1, SINAP| 05/2024 & SINAP| 04/2024 (COM DESONERAGAD) BOI MATERIAIS & 20,64%
DATA: JULHO DE 2024
= ORCAMENTO
meEm | cobiGo | FONTE DISCRIMINAGAO uno. | auant | :"[',:' S| Boy% |p.umm. crB.DI V. TOTAL
1 _ 1 |SERVICOS| AL 685
11 C1937 [ SEINFRA- S [PLACA PADRAO DE OBRA - (3m x 4m) M2 12,00 183,41 29,11% 236,60 2.839,19)
12 C4892 | SEINFRA - S |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM KM 300,00! 497 29.11% 6.41 1.923,39
CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3
EIXOS (FORTALEZA-MOMBAGA)
13 CA4993 | SEINFRA - S |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS | KM 300,00] 497 29,11% 6.41 1.923,39)
EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE
3 EIXOS (FORTALEZA-MOMBARA)
2 CONSTRUCAC DF POCC 22128 .|
2.1 PROSPECCAO 3 1
24.1] CPO01 | Coumposiclo [SONDAGEM - LEVANTAMENTO UNID. 1,00] 234443 29,11% 3.024.,37 3.024,31
GEOELETRICO
22 . DESLOCAMENTOS '
221 | C4992 | SEINFRA-S |MOBILIZAGAD DE EQUIPAMENTOSEM | KM | 20,00 4.97 25.11% 5,41 128,23
CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3
EIXOS (SEDE-LOCAL DO POGO)
|
222 | C4993 | SEINFRA - S |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS | KM 20,00 4,97 29.11% 6,41 128.23|
EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE
3 EIXOS (SEDE-LOCAL DO POGO) |
2.3 CONSTRUCAQ 33,824,851
231 | CP002 | Composicao [PERFURAGAO COM SISTEMA ™ 15,00 243,26, 29.11% 313,81 4.707,16]
RODOPNEUMATICO (107)
232 | CP003 | Composicao |PERFURACAQ COM SISTEMA M 65.00 182,45 29.11% 235,36 15.298. 26l
RODOPNEUMATICO (6°)
233 | CPO04 | Composicao |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE M 15,00 680,87 29.11%, 878,32 13.174.31‘
TUBOS E FILTROS DE PUC
REVESTIMENTO GEOMECANICO
NERVURADO STANDART 154mm
234 SUINAPY 4745 CASCALHO LAVADO M3 2,00 120 80 20 84%, 167,17 314 a3
(04/2024) - |
235 15794 SEINFRA - | |CAP PYC MACHO STANDARD DN 154 UNID. 1,00 86,72 20,64% 104,93 104,93
ITAMPA}
236 | CPO05 | Composicao |CIMENTAGAO E LAJE DE PROTEGAO M3 0,27 647,03 29.11% 834,67 225,36
SANITARIA
24 TEGTE DE PRODUGAS 1.555,57)
2.41| CPO06 | Composicao | REALIZAGAD DE LIMPEZA DO POGO, UNID 1,00 237,26 29.11% 306,07 306,07
REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAGAO
DE COMPRESSUR DE AR FELD
METODO DE FLUXO E REFLUXO,
INCLUINDO OPERAGAO E A
INSTALAGAO DE COMPRESSUK UE AK,
EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244
242 | CP0O07 | Composicho |REALIZAGAQ DE TESTE DE VAZAO E DE | UNID 1,00| 885,93 29.11% 1.142,85 1.142,85
BOMBEAMENTO DO POGO, INCLUINDO
OPERAGAO E INSTALAGAO DE
MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO |
GERADOR ELETRICO, EM |
CONFORMIDADE COM A NBR 12244 -

oY
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAGA - CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANGA PUBLICA
OBRA: consmuEEne 50 POCOS PROFUNDOS
|LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES ENC. SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens.
MUNICIPIO: MOMBAGA/CE BDI SERVIGOS = 29,11%
REFERENCIAS DE PREGOS: SEINFRA 028.1, SINAPI 06/2024 ¢ SINAPI 04/2024 (COM DESONERAGAD) BDI MATERIAIS » 20,64%
|DATA: JULHO DE 2024
ORCAMENTO
P.UNIT. S/
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAD UNID. | QUANT | 8.0 BDI% | P.UNIT.C/B.DA V. TOTAL
243 CP008 | Compasicho |REALIZAGAQ DE ANALISE FISICO- UNID 1,00 42717 29.11% 551.05| 551,05
QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA
EM CONFORMIDADE COM A NR 518,
INCLUINDO A COLETA TAXAS F
TRANSPORTE
3 INSTALACAOQ DE POCO : L 12,04
| L = ] |
31 INSTALAGAO MECANICA 3
349 ] SINAPL.| 1796 CURVA 90 GRAUS DE FERRO UN 1,00 7.47] 20,84%] 73,38 R
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP |
MACHO, DE 1 1/4"
3.4.2 | SINAPI-I 3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM L 2.00 20,52 28.65% 25,37 55,50
ROSCABSP, DE 1 1/4"
3.1.3 | SINAPI-I 4180 NIPLE DE FERRG GALVANIZADO, COM UN 1,00 18,99 20,64% 22,98 22,98
ROSCA BSF, DE 1 id4”
3.1.4 | SINAPI-I 9861 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4°, AGUA M 80,00! 24,00 20,64% 29,04 2.323 20
FRIA PREDIAL
315 | ORSE-i 10395 (CABO DE AGO B,00MM MEUIA ™ Bu,LU 13,61 25, 11%| 17,5 1.404,55
RESISTENCIA l
3.16 | SINAPI-1 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO UN 1,00 72,31 20,64% 87,50 87,50|
FORJADO, BITOLA 1 1/4 * (REF 1509) I
3.2 [INSTALACAQ ELETRICA 8.184,05
321 41195 SINAPI - | UN 1,00 492 63| 20,64% 596,08 596,08
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE I
SECAQ DUPLO T, EXTENSAQ DE 8,00 M,
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPQ D
322 Ca579 SEINFRA - S [QUADRO DE MEDICAO PADRAO UN 1,00 106,26 29,11% 137,08 137,08
COFLCE - PANRAN PNOPUI AR
323 19651 SEINFRA - | [CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA -POT | CJ 1,000 3.236501 20,64% 3.915,57 3.915,57
=1,5CV-Q = 5,00 M¥h - 53,00 mca
324 C2065 | SEINFRA - S |[QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - UN 1,00 405,43 29,11% 523,00 523,
COMPLETO
325 1075 SEINFRA.- ! 'CLETRODUTO DE PVC RIGIDO 34" 7] 2,00 457! 20.84% 553 18,50
326 1879 SINAPI -1 [CURVA 80 GRAUS, LONGA, DE PVC UN 2,37 20,64% 2,87 5,74
RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4%, PARA
ELETROCUTO
327 11403 SEINFRA -1 [LUVA DE PVC RIGIOO PARA UN 7,00, 1,18 20,64% 1,43 9,99|
ELETRODUTO 3/4"
328 587 SiNAPI -1 |CABU DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 W 50,00 3,75 20,047 4,54 363,00
OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA
BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NUMINAL 4 MM2
329 16138 SEINFRA - | |CABO CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2 M 80,00 2,98 20,64% 361 288 46|
3.2.10 16140 SEINFRA - | |[CABO CLASSE 1KV 4 X 2 5SMM2 M 80,00 578 20,64% 6,99 559, 50f
321 11243 SEINFRA - | |[HASTE DE ATERRAMENTO UN 1,00 131,87 20,64% 159,56 159,56
COPPERWELD 3/4" x 3IM
3212 12532 SINAPI -1 |ANEL DE CONCRETO ARMADO, D=0,60 | UN 1,00 133,14 20,64%| 161,10 161.10)
M, H=050M
3.213] 12544 SINAPI-1 |ANEL DE CONCRETO ARMADO. D=080 | UN 3.00 174.71 20,64% 211,40 634,201
M,H=050M
3214| C4772 | SEINFRA - S [TAMPA EM CONCRETO ARMADO, M2 0,79 80,09 29,11% 103,32 81,62
ESPESSLURA D 05M
3.215| 94969 SINAPI-S [CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO M3 0,10 440,37] 29,11%| 568,08 56,81
1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA BRITA 1) - PREBARD
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_D5/2021




=R DM
£5 )

023

AESIADO ;
LETROSSCAMERTE

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAGA - CEARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANGA PUBLICA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICIPIO: MOMBAGA/CE

DATA: JULHO DE 2024

OBRA: CONSTRUGAD DE 50 FOGOS PROFUNDUS

ENC. SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens.
BDI SERVICOS = 29,11%

REFERENCIAS DE PREGOS. SEINFRA 028.1, SINAPI U6/2024 & SINAP 04/2024 (COM DESONERAGAD) BO1 MATERIAIS » 20,84%

ORCAMENTO
P.UNIT. S/
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT abi BDI% | P.UNIT.C/B.DJ V. TOTAL
32.16| CPO09 | Composicho |PORTA DE FERRO EM CHAPA C/ UN 100l 262,07 29.11% 467,07 467,07
FERROLHO, CADEADO E PINTURA
3217| C1279 | SEINFRA - S |ESMALTE DUAS DEMAOS EM M2 1,80 44,42 29.11% 57,30 103.14'
ESQUADRIAS DE FERRO
3218 C3550 | SEINFRA-S |MUTIRAO MISTO - PINTURA HIDRACOR M2 9.43L 8,63 29,11% 11,13 105.54]
2.3 -OBRA ) 282 eal
331 C3417 | SEINFRA- S [INSTALAGCAO ELETROMECANICA DE UN 1,00 661,00| 29.11% 852,69 852,60
CONJUNTO MOTO-BOMBA ATE 4 CV
01UNID. | 50 UNID.
SERVIGOS INICIAIS = 3 0.685,91
CONSTRUGAO DE POGO = RS 39.105,59 R$ 1.955.279,
INSTALAGAO DE POGO =, R$ 13.018,98 R$ 650.949,
L JUIAL GERAL =] | RS 2.612.914,37)

IMPORTA O PRESENTE ORGAMENTO NO VALOR DE R$ 2.612.914,47 (DOIS MILHOES E SEISCENTOS E DOZE MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E

QUARENTA E SETE CENTAVOS)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAGA - CEARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANGA PUBLICA

DRRA: CONSTRUCAO DF 50 POCOS PROFUNDOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICIPIO: MOMBAGA/CE
REFERENCIAS DE PREGOS: SEINFRA 020.1, SINAP! 06/2024 o SINAPI 042024 (COM DESONERAGAO)
UA A JULHU UE u24
|' — MEMORIAL DE CALCULO
| TFM [ comeo | rowre | DRCAMINACAD [ inem | curan | cALoemo
1
1.1 1937 SEINFRA__|PLACA P, DE OBRA - (3m x 4m) M2 12,00 3,00m (altura) x 4,00m (largura))
12 4902 SEMERA  IMOBLZACAS DE EQMPAMENTOS EM CAVALD [ 00,70 00T
MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS
(FORTALEZA-MOMBAGA)
13 49923 SEWFRA IDESMOBRIZACAD DE EQUPAMENTNS U [T 300 NN AN
CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIX0S
(FORTALEZA-MOMBACA)
B CONSTRUCAO DE POCO (50 UNIDADES)
-12d U CONSTRUGAO DO POCO (1 UNIDADE)
|
2.1 CCAO
211 CP001 Composicio | SONDAGEM - LEVANTAMENTO GEOELETRICO UNID. 1,00 1und.
i UESLUCAMEN (US
221 C4992 SEINFRA |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO KM 20,00 20Km
MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (SEDE-
LOCAL DO FOLT)
222 C4933 SEINFRA |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM KM 20,00 20Km|
CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS
ISEDE 10041 DD BOCO)
23 CONSTRUCAO
234 CP002 Composigao |PERFURAGAO COM SISTEMA M 15,00 15,00m,
b IeobopNRIMATICO N S — ——t
232 CP003 Composico |[PERFURAGCAO COM SISTEMA 65,00 65,00m
RODOPNEUMATICO (67)
233 CP0O4 Composicao |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS E 15,00] 15,00m
FILTROS DE PVC REVESTIMENTO
GEOMECANICO NERVURADO STANDART 154mm
234 15794 SEINFRA |CAP PVC MACHO STANDARD DN 154 (TAMPA) UNID. 1,00 1und
235 CPDOS Composicao | CIMENTAGAO E LAJE DE PROTECAO SANITARIA | M3 027 (13.14 x (0.254m - 0,1524m)*2] / 4} A
15m (cimentagdo) + 1,00m x 1,00m x
5o (lajs de Biotseis)
24 TESTE DE PRODUGAO
241 CPO06 Compasicio |REALIZAGAO DE LIMPEZA DO POGO, REALIZADO | UNID 1,00 1und
MEMMANTE & 1T 1780 AN DE AOMPPESSND DE
AR PELO METODO DE FLUXO E REFLUXO,
INCLUINDO OPERAGAQ E A INSTALAGAO DE
GOMPRESSOR DE AR EM CONFORMIDADE COM
A NBR 12244
242 CPOO7 Composigo |REALIZAGAO DE TESTE DE VAZAO E DE UNID 1,00 1 und.
BOMBEAMENTO DO POCO. INCLUINDO
OPERAGAD E INSTALAGAC DE MOTOBOMBA
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO, EM
CONFORMIDADE COM A NBR 12244
243 CPuls Composigao [REALLLAGAU DE ANAUSE FISICO-QUIMIGA £ Unib 1,00 1ung,
BACTERIOLOGICA DA AGUA EM CONFORMIDADE
COM A NR 518, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E

L 1 1 (TRANSELATE L 1
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SECRETAFIA MUNICIFAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANGA PUBLICA

OBRA: CONSTRUGA O DE 5) POGOIS PROFUNDCS
LOCA .: DIVERSAS LOCALIJADES

MUNICGIPIO: NIOMBAGA/CE

DATA JULHO DE 2024

CONOGRANIA FISICO FINANCEIRO

, 0 S T HI.!%&IHI%HIHI ] S
[Feu[ sERvicos | TorAL | % [malhi o vawis % Vel % | VaemS_ % | Vol __E— =
T [ SERVICOS INIC/AIS SEB5.aT|  D.26% 3.759.72] 53.23%
2.1 | PROSPECGAO 15121550 579%| 1244568 3.23%| 1244585 8.23%  9.956,52 €.58% 2.056.52| €.58% 0.956.52| 658% 0.956,52| 1,58%
2.2 | DESLOCAMENTOS 12.823.00|  0,49% 94170 7.34% 94170| 7.34% 753.36| 5,88% 753.36| &.88% 753.26| 588% 753.38|  5.88%
2.3 | CONSTRUCAO 169124250 €473%| 144.38950 354% 10438050 8.54% 115511,30| 6,83%| 11551160| €83%| 115511,60| 683%| 115.511.80| 0.83%
2.4 | TESTE DE PRODUCAO 93.098.50|  3,83% 9.305.60| 3,31% 0.30560| 0.31%|  7.444,48| 7.44% 1.444.08| 7,44% 7.444.48| 7 44% 7.444.48|  7.44%
3.1 | INSTALACAO MECANICA 16311200 762%|  25.13.90| 1261%|  25.113.90| 12.61%  20.091,12| 10,09%|  20.09112 1C,09%|  20.091.12 1009%(  20.091,12| 10.09%
3.2 | INSTALACAO ELETRICA 409.20250| 1566%|  31.44725| 7.69%|  31.447.25| 169%  25.157,30 6 15%| 2515780 €15%| 25.157.80| 615%|  26.157.80| 6.15%
3.3 | MAO-DE-OBRA | 4263450 163% 3.65330] 3.57% 3.65330) 457% _ 2.922.34| €86% 2922.04| €86%|  2.92264] 686% 292264  6.86%
o TOTALSWPLES| .. |_._ it mesel—E e —i1.086 62 3,84%|  Z:7.296,00] 11,70% __181.837,52] *._IS.\, T81.837.2]€.06%| _ 187.837,52 6.96%] __181.837,52] 8,96%
“FOTAL ACUMULADO] 25T 291.056,62] _5,84%| _ 4£8.353,52] 1',54% __640.191,)4| 20,50%| _ 821, 1.028,%6] 31,46%] 1.003.866,08] 38 42%| 1.185.703,60] 45,38%
CRONOGRANA FISICO - FINANCEIRO
| L S — I — 1 T e T
mew[ SERVIGCOS | TOTAL | % ol Vo —Fugaler Ty e — % ke 68
T TSERVICOS INIC AIS 568597 0.26% 2.026.35]  43.77%
2.1 | PROSPECGAO 151.215,50|  5.79% 9.95652| 558% 9.95652| 6,58% 9.956,52| 658% 9.056,52| €.58% aoses2| 658%| 36.71552] 24.28%
2.2 | DESLOCAMENTOS 12.823.00| 0.49% 753.36| 5.88% 75336 5.88% 753.36| 6.88% 753.36| £.88% 753.36| 5.88% 4.150.36| 32.44%
2.3 | CONSTRUGAO 1601242,50| €4.73%| 11551160 383%| 11551160 06,83% 11551130 683%| 11551100 €83%| 11551160 6.83%| 362.859,10| 21.46%
2.4 | TESTE DE PRODUGAO 99.098.50|  3,83% 7.44448| 7.44% 7.444 48| 7.44%  7.444.48| 7.44% 7.444.48| 7.44% 7.444.48| 7.44%|  14.386.98| 14.39%
INSTALACAO MECANICA 199.11200| 762%| 2009142 10,09%|  20.081.12| 10.08%  20.081.12| 10,09%|  20.091,12| 1C,09%|  20.091.12| 10,09%|  -31.935,88| -16,04%
ﬁMqEnho ELETRICA 409.20250| 1566%| 2515780 515%| 2515780 6.15% 2515730 €,15%| 2515780 E1s%|  25.157.60| 615%| 11288780 20.30%
O-DE-OBRA 4263450 163% 2.022 64| 586% 2.02264] 6.86%  2.92254] 6.86% 2022'64] €86% 292264 686% 9.024 14| 2117%
== Ti1.837 _ TET BT 53] 1 06% — 1B 87 53] (.06%] 181.837.:2] €.06%] 181.837.0 518.023.27
llﬁﬁmﬁﬁ 2.612.914,47| 100,00% 754193 m@ 1542.378.641 51.30% _1.731.216.16 mﬁﬂp_ “__._man_,. 53.08 dw.m”w I iEaiTe
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA - CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANCA PUBLICA
OBRA: CONSTRUGAO DE 50 POGOS PROFUNDOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES ENC. SOCIMS 83,85% hor.; 47,76% mens,
MUNICIPIO: MOMBAGA/CE BOI (SERVICO) = 20.11%
REFERENCIAS DE PRECOS: SEINFRA 023.7, SINAP] 06/2024 o SINAPY 047024 (CCM
DATA: JULHO DE 2024
COMPO! O DE PRECOS UNITARIOS
21,1 CPOo1 SONDAGEM - LEVANTAMENTO GEOELETRICO UMD 24443
Insumo Tipo Descrigdo Und. | QuanL | Produt | Improd, | C.Prod Cimpr. | S.Towi(RS)
GO450 Serv SEINFRA |VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHP) | H | 4.000 154 06 616.24
c2820 Serv SEINFRA  |EXECUGAD DE SONDAGEM ELETRICA UND.| 1,000 549,91 549,91
VERTICAL AB/2 ATE 150m - SEV
|_C2937 | Serv SEINFRA |RELATORIO FINAL DE SONDAGEM JUND.| 1.000 | | 1117828 | | 117828 |
2.3.1 CP002 PERFURACAO COM SISTEMA RODOPNEUMATICO (107) " 243,26 |
Insuma Tipo Descricéo Und. | Quanl. | Produt. | Improd.| C.Prod.| C.mpr. | S.Total(RS)
88243 Serv SINAPI  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM H | 0,800 20,12 16,10
ENCARGUS COMPLEMENTARES
88322 Serv SINAPI | TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS | H | 0,800 48,99 19,19
COMPLEMENTARES
88297 Sacv SINARY  [OPERADOR DE MAQUINAS £ H | pooo 22 20
EQUIPAMENTOS COM ENCAR
COMPLEMENTARES
20631 Serv SNARY PERFURATRIZ SOERE ESTEIRA, TOPQUE 1 CHR T 0,800 145,02 118,92
MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG,
POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10° -
CHP DIURNQ. AF_06/2015
5953 Serv SINAPl  [COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO | CHP | 0,600 60,69 48,55
189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
102 PS1, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV -

| | |CHP DIURNO. AF_06/2015 I | I l | ‘ J |

3.2 CPOO3 PERFURACAO COM SISTEMA RODOPNEUMATICO M 182,45

Insumo Tipo Descngao Und.| Quant. I Prnduf[ lrnprud‘l C.Prod. ] C.Impr. l 5.Total(RS)

BA243 Seiv SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADD CUM HERET 1 2012 | Y1207
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88322 Serv SINAPI  |TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS | H | 0,600 48,99 29,39
COMPLEMINTARES

88297 Serv SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E H | 0.600 28,26 16,96

EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMBLEMENTARES

90631 Serv SINAPI  |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE | CHP | 0,600 146,02 87,61
MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG,
POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 107 -
CHP DIURNQ. AF_06/2015

5953 Serv SINAPI  |COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAQ | CHP | 0,600 60,69 36,41
189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
102 PS1, MOTOR DIESEL, POTENCIA B3 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

FORNECIMENTO E INGTALAGAO DE TUBOS E FILTROS DE PVC REVESTIMENTO
233 CRies GEOMECANICO NERVURADO STANDART 154mm " 600.87
| sumo | Tipo H Descrigao T Und.| Quanl | Produl.| Improd.| G.Prod.| C.lmpr. | S.Total(R$),
9854 Insumo SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO M | 1,00 115,12 115,12
CEQMECANICA NERVURAZC STANCARD,
DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M
7567 | Insumo SEINFRA |FILTRO PVC NERV. STANDARD DN UND.| 2,00 261,12 522,24
154 2mx) 7Smm
4221 Insumo SINAPI  |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L | 020 6,01 1,20
4227 Insumo SINAPI  |OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORESDE | L | 003 28,02 0,84
EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,
TRATORES, RETROS E ETC)
88243 Serv SINAPI  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM H | 060 20,12 12,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88322 Serv SINAPI  [TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOSl H | 0,60 I | Lm.eg I | 2939 J
I i COMPLEMENTARES
235 CPOUS CIMENTAGAD E LAJE DE PROTEGAU dam | Araa w3 o4/ U3
Insumo Tipo Descrico "[ um,l Ou.’.nu.lPlodm.l Improd ‘ C.Prod l C.lmpr. I S.Towl(RS)

Co839 Seiv SEINFRA  |CONCRETO PAVIBR., FCK 13.6 MPa COM S 1
| AGREGADO ADQUIRIDO | | ' I

T T
[ s w0 |




| COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA - CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANGA PUBLICA
OBRA: CONSTRUGAO DE 50 POGOS PROFUNDOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES ENC. SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens.
MUNICIPIO: MOMBAGA/CE BDI(SERVIGO) =  29.11%
REFERENCIAS DE PREGOS: SEINFRA 028.1, SINAPI 00/2024 © SINAPT 0473034 (CTM
DATA: JULHO DE 2024
COMPO! DE PRECOS UNITARIOS
C1804 | Serv SEINFRA [LANGAMENTQ E APLICAGAQ DE HEEM ! HEE T JETTYT
| CONCRETO & ELEVACAD | ] | | | | |
' '
mssoanemm.o ooonerw:oaml.u:o INCLUINDO
el . OPERAGAO E A INSTALAGAO DE COMPRESSOR DE AR, EM CONFORMIDADE com~~ UNO 23726
ANBR 12244
Insumo Tipo Descrigdo Und.| QuanL | Produl. | Improd.| C.Prod.| C.mpr. | S.Tolal(R$)
4221 Insumo SINAPI|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L | 350 6.01 2104
47 Insumo SINAPI  |OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORESDE | L | 0.10 28,02 2,60
EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,
TRATORES, RETROS E ETC)
88316 Serv SINAPI | SERVENTE COM ENCARGUS "o 00 9,58 990
COMPLEMENTARES
5953 Serv SINAPl  |COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO | CHP | 2,50 60,69 161,73
188 PCM, PRESSAC EFZTIVA OE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV -
CHP DIURND. AF_06/2015
88202 Serv SINAPI  |OPERADOR DE COMPRESSOR OU H | 100 21,74 21,74
COMPRESSORISTA COM ENCARGOS
COMPI EMENTARES
242 CPOO7 OPecho E nsm.nclo DE nomnoum\ SUBIIEHSAE GRUPO GERADOR UNID 885,93 ‘
ELETRICO, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244
Insuma Tipo Descrigao Und.[ Quant. | Pmcfut.I Improd.l C.Prod. | C.Impr. rs.Tomtﬁs;
G0450 Serv SEINFRA  (VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHP) | H 150 124,00 31,09
20964 Serv SINAPI  |COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO | CHP | 12,00 | l 32,83 | I 393,96
45 POM, PRESBAD EFETIVA DE TRABALIG
102 PS1, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV -
CHP DIURNO. AF 06/2015
882492 Serv SINAP. | |QPERADOR DE COMPRESSCR OU RRHREX ] ) osp.ae
COMPRESSORISTA COM ENCARGOS | | ’ J I | I
COMPLEMENTARES
REALIZAGAO DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA EM
243 CPoos CONFORMIDADE COM A NR 518, INCLUINDO A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE UMD am
Insuma | Tipo ! Descngao TUnd.T Cluam.EProdm. i Improd.] C.Prod. i C.Impr. I S.Total(RS)
G0450 Serv SEINFRA |VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 14TKW(C-HP)| H l 1,50 I l | 154,06 | I 231,09
44329 Serv SINAPI  [DETERGENTE L 12,99 3,90
CoT-001 Colagao ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA UNID 1 m 68,00 68,00
COT-002 Cotagdo ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA uNID| 1,00 94,00 94,00
88243 Serv SINAPI  [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM | H | 1,50 | | | 20,12 [ ] 30,18 I
I I ENCARGOS COMPLEMENTARES
3216 CPOO? PORTA DE FERRO EM CHAPA C/ FERROLNO, CADEADU E PINTURA 362,07
Insumo Tipo Descrigao um] Quanl. IProdu!.I Improd, l C.Prod, I c Impr | S.Total(RS)
1704 umo GEINFRA |PORTA DE FERRO EM CHAPA DUFLA .14 | M2 | 080 182,33 ¢ D
16114 | Insumo SEINFRA |DOBRADIGA DE FERRO TIPO CRUZ UNID| 2,00 2,87 574
(PADRAO MUTIRAD)
IL208 ; lnsumc SEINFRA |BATENTE DE FERRO i 1A% 2817 22,61
16115 | insumo SEINFRA |FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3° UNID| 1,00 352 3,52
(PADRAQ MUTIRAD)
10400 ! Insumo SEWFRA |CADEADO MEDID uNn! 100 28,49 2849
88316 Serv SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS H | 250 l [ | 19,98 | l 4995
COMPLEMENTARES
BB303 Serv SNAPI  |PEDREIRO COM ENCARGOS H | 150 [ i l 25,11 l I AT 67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAGA - CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANGA PUBLICA
COTAGAO DE PREGOS ANALISE LABORATORIAL DA AGUA
OBRA: CONSTRUGAO DE 50 POGOS PROFUNDOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES ENC. SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens.
IMUNICIP1O: MOMBACA/CE
| EMPRESA
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. a::: A;:ﬁ:e LABOR SAUDE NUTEC | MENOR VALOR
1 [ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA UNID. 121,00| 68,00 74,39 68,
2__|ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA UNID, 175,00{ 94,00 156,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANCA PUBLICA

OBRA: CONSTRUGAO DE 50 POCOS PROFUNDOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

PLANILHA DE COMPOSIGAO DO BDI P/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS

DEMONSTRATIVO DO BDI
item Minimo| Maximo | BDI |ldentificacao
AC 3,00 5,50] 3,20]Administragdc Central
SeG 0,80 1,00 0,48|Seguro e Garantia
R 0,97 1,27 0,85|Risco
DF 0,59 1,39| 0,85|Despesas Financeira
L 6,16 8,96/ 5,11|Lucro
l 5,65 10,65! 8,15|Tributos H

[TOTAL] 2064] <« BDiCOMCPRB

[TRIBUTOS] % |

PIS 0,65
COFINS 3,00
Cont. Prev. 4,50|(Contribuigdo Previdenciaria sobre a receita bruta)
e [a¥alal
(IS¢} u,uv
Total 8,15

Declaramos que, conforme legislagao municipal, a base de calculo do ISS € de | 60,00%[
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no municipio € de | 5,00%|

FORMULA

[BOT calculado pela expressao:
IBD|={[(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] - 1} x100

-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

SECRETARIA MUNICIPAL DF INFRAFSTRUTURA, OBRAS E SEGURANGA PUBLICA

OBRA: CONSTRUGAO DE 50 POGOS PROFUNDOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

PLANILHA DE COMPOSIGAO DO BDI P/ SERVIGOS

DEMONSTRATIVO DO B0
item Minimo| Maximo | BDI |ldentificagac '
AC 3,00 5,501 4,00|Administragao Central
SeG 0,80 1,00/ 0,49|Seguro e Garantia
R 0,97 1,27  1,27|Risco
DF 0,59 1,39| 0,99|Despesas Financeira
L 6,16 8,96 7,40|Lucro
| 5,65 10,65| 11,15|Tributos

ITOTAL! 2911! <« B8BDICOMCPRR

| TRIBUTOS| % |

PIS 0,65
COFINS 3,00
Cont. Prev. 4,50|(Contribuicdo Previdenciaria sobre a receita bruta)
iSS 3,00
Total 11,15

Declaramaos que, conforme legislagio municipal, a base de calculo do 1SS é de [ ee,en%l
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no municipio € de | 5,00%

FORMULA

BDI calculado pela expressao:
BDI={[(1+AC/100+5/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] - 1} x100 |




(GOVERNO po
EsTADO po CEARA

Secretaria da Infraestrutura

#
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E
028 (ONERADA)
TABELA 028.1 TABELA 028
CODIGO DESCRIGAO | HORISTAS | MENSALISTAS | HORISTAS |m-:nsaus*ras
| % ] % % % ]
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 1  36.80 l 36,80 |
A1 |INSS 0.00 0,00 20,00 20,00
A2 |SESI 1,50 1,50 1.5 153
A3 |SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 [INCRA 0,20 0,20] 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0,60 080] 060 0,60
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 ISEGURQ DE ACIDENTES 3.00 3,00 3.0 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
B E:CARA GOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA 48,36 19,04 48,36 19,04
B1 |DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17.85 o,oo| 17,85 0,00
B2 |FERIADOS 37 ool 371 0,00
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 [13° SALARIO 11,03 8,33 11,03 8,33
B5 |LICENGA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 |DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00 1,59 0,00
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 0,11 0,08
BS |FERIAS GOZADAS 12,35 9,33 12,35 9,33
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0.04 0,03 0,04 0,03
c E:(;;ARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA 10,70 8,00 10.70 2.08
C1 |AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52 4,17 5,52 4,17
C2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 0,10
C3 |FERIAS INDENIZADAS 1,72 1,30 1,72 1,30
DEPOSITO DE RECISAO S/ JUSTA
C4  [CAUSA 287 2,17 2,87 2,17
C5 |INDENIZAGAO ADICIONAL 0.46 0,35 0.46 0.3sl
REINCIDENCIAS DE UM GRUPO
D lso8RE O OUTRO 8,58 3,55 l 18,29 | 7.33]
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
D1 |ectPoB 8,12 | 3,20 17,80 7.01
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE ]
AVISO PREVIO TRABALHADC €
02 | REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE s 0.35 0,49 0.37
AVISO PREVIO INDENIZADO ! ! !
TOTAL (A#B+C+D) | 8444] 4748 | 114,15] 71,31 |

\e==/
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Anotac8o de R nsabllidade Técnica - ART = ART OBRA / SERVICO ' AERALD :
Lel n° 6.496, de 7 de dexembro de 1977 c REA CE NO cezozii 4570:3 \i“m“_;}/

Consalho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard
INICIAL

1. Responsdvel Técni
ANTONIA YNGRA SOUSA SA CAVALCANTE
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ESP. ENGA. DIAGNOSTICA:PATOL.,.DESEMP. E PER.NA RNP: 0618257900

couer o

Arcid vt regisiro: Jeusiaic
Empresa contralada: CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA Registro : 0000389250-CE
€. Dmios G0 GoTraw
Coniratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAGA CPF/CNPJ: 07.736.290/0001-01
RUA DONA ANESIA CASTILS N 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOMBACA UF: CE CEP: a34410000
Confratn’ Nio especificado Celebrado em:
Valor: R$ 261291447 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Ago Institucional: NENHUMA - NAQ OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo
TRECHO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MOMBAGAICE Mo e
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MOMBAGA UF: CE CEP: 62410000
Data de Inicio: 29/07/2024 Previsdo de témino: 31/12/2024 Coordenadas Geogréficas: -574414, -396249
Finslidads: infrasstrutura Cédigo: Néo Especiicads
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA CPFICNPJ: 07.736.390/0001-01
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragio Quantidade Unidade
80 - Projelo > HIDROGEDLOGIA > POCOS TUBULARES > DE POGOS TUBULARES > #zf4.0.9 - 50,00 un
PERFURAGAO
35 - Elaboragio de orgamento > HIDROGEOLOGIA > POCOS TUBULARES > DE POGOS 1.00 un
TUBULARES > #27.4.1.9 - PERFURAGAO
18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagio de obra > HIDROGEOLOGIA > POCOS TUBULARES > DE POCOS TUBULARES 50.00 un

> #27.4.1.9 - PERFURAGAO

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORAGAO DE PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS DE PERFURACAOQ DE POGOS PROFUNDOS EM DIVERSAS
LOCALIDADES DS MUNICINO BT MOM3AGA - CL.

6. Declaragbes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas narmas técnicas da ABNT, na lagislagho especifica e no decreto n.
5296/2004.

Documento asunado dipitalmente
7. Entidade de Classe g Vb ANTONIA YNGRA SOUSA SA CAVALCANTE
AN

NENHUMA - NAO OPTANTE Data: 30/07/2024 14:26:40-0300
verifique em hups:/validariti.gov.br

____ B.Assinaturas
Dedarn sarem vardadaims as informanies acima ANTONIA YNGRA SOUSA SA CAVALCANTE - CPF: 013,332.583-05
— de de
Locai aata PREFEIHTURA MUNIGIFAL UE MUMBAGA - NP UT.736.38900001-01

9. Informagé

* A ART é valida somente quando quilada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncla no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: RS 262,55 Registrada em: 30/07/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8217233766

A autantciktade desis ARTT pode ser veriicadd em: hitpe:forea-ca.altac.com.brfpublical, cam a chave: A7dh2
Impresso em: 3M07/2024 &s 14:19:40 por: , p: 167.250,138.125
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